IT _ Linstallazione, I'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere
eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali
e locali vigenti. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni fara decadere ogni
diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.

L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent étre

exécutés par du personnel spécialisé, dans le respect des normes de sécurité

générales et locales en vigueur. Le non-respect de ces instructions fait perdre
tout droit & la garantie en plus de mettre en danger les personnes et les choses.

Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by

skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in

force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance
under guarantee.

Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung missen von Fachpersonal

unter Einhaltung der allgemeinen und 6rtlichen Sicherheitsvorschriften erfolgen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann Personen- und Sachschaden

verursachen und lasst auBerdem jeden Garantieanspruch verfallen.

De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten worden

uitgevoerd door gespecialiseerd personeel, overeenkomstig de geldende

algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Het veronachtzamen van
deze voorschriften doet ieder recht op garantie vervallen en brengt bovendien
gevaar met zich mee voor personen en voorwerpen.

ES  Tanto la instalacion como la conexion eléctrica y la puesta en ejercicio seran
llevadas a cabo por personal cualificado en el cumplimiento de las normas de
seguridad generales y locales en vigor. El incumplimiento de las presentes
instrucciones anulara todo derecho a intervenciones cubiertas por la garantia,
ademas de poner en peligro tanto a las personas como alas cosas.

SE _ Installation, elanslutning och idrifttagande ska endast géras av specialiserad personal enligt
géllande allmanna och lokala sakerhetsforeskrifter. Forsummelse av dessa anvisningar gor att
garantin upphévs. Férsummelse kan dven utsatta personer och saker for fara.

GR_ H eyKatdoTaon, n nAeKTpIKA oUvdeon kal n 6éon ot Asitoupyia TNG avtAiag , TTPETEl va
€EKTEAEOTOUV OTTO EGEIDIKEUPEVOUG TEXVIKOUG, GCUHPWVA LE TOUG ITXUOVTEG TOTTIKOUG KOl YEVIKOUG
Kavoveg ao@aleiag. H un Tpnon Twv Trapakdtw odnyiwv BETel o€ KivOUvo TNV akepaIdTNTA
ATOPWYV KOl AVTIKEIPEVWY Kal €XEl oav eTTAKOAOUBO TN SIOKOTTT I0XU0G TNG EyyUNong.

TR _ Kurma, elektrik baglantisi ve hizmete alma, genel anlamda ve yerel olarak yiiriirliikte olan
glvenlik standartlarina uygun sekilde uzman personel tarafindan gergeklestiriimelidir. Bu
bilgilere uyulmamasi, kisi ve nesneleri tehlikeye atmaktan baska, garanti hususunda her
hakkin dismesine sebep olur.

RU . MoHTax, anektpuueckue coeamHeHUs 1 3anyck B 3KCTyaTaLmio AOMHKHbI OCYLIECTBIATLCA
crneLmanuanpoBaHHbiM NepcoHanoM € CobrniofeHneM OBLWMX U MECTHbIX [AeiCTBYIOLMX
npasun no 6esonacHocTn. HecobniogeHne AaHHbIX WHCTPYKUMIA aHynupyeT npaBo Ha
rapaHTuiiHoe obcnyxuBaHue, a Takke noBepraeT onacHOCTM NepcoHarn v 06opyaoBaHue.

RO Instalarea, conexiunea electrica si punerea in functiune trebuie sa fie efectuate de personal
callificat cu respectarea normelor de siguranta generale si locale in vigoare. Nerespectarea
acestor instructiuni nu numai ca pune in pericol persoanele si lucrurile, dar va anula orice drept
de garantie.

PT _ A instalagdo, a ligagéo eléctrica e o primeiro arranque devem ser realizados por pessoal
especializado, no respeito das normas de seguranca gerais e locais em vigor. O nao
cumprimento das presentes instrugdes anulara todo e qualquer direito de garantia, para além
de porem perigo pessoas e coisas.
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Dimensionare correttamente la sezione del cavo d’alimentazione in

rapporto alla lunghezza, per evitare perdite di tensione.

Dimensionner correctement la section du cable d'alimentation par

rapport & la longueur pour éviter les baisses de tension.

GB _ Choose the section of the power cable with correct dimensions, in
relation to its length, to avoid losses of voltage.

DE - pen Querschnitt des Stromkabels der Lange anpassen, damit
Spannungsverluste vermieden werden.

NL _ Kieseen voedingskabel die de juiste doorsnede heeft ten opzichte van de
lengte, om spanningverlies te voorkomen.

ES _ Dimensionar correctamente la seccion del cable de alimentacion

respecto alalongitud, para evitar pérdidas eléctricas.

SE _ Anvand en elkabel med korrekt tvarsnitt i férhallande till langden for att
undvika spanningsfall.

GR_ SlaoTacioAdynon Tng dlaTopng Tou kKaAwdiou TTPETEl va yivel ue Bdon To
HAKOG, WOTE VO UNV TTAPOUCIAOTOUV ATTWAEIEG TAONG.

TR _ Gerilim kayiplarini 6nlemek igin, besleme kablosu kesitini uzunluga gére
dogru olarak boyutlandiriniz.

RU . Mpasunbro pacuntate ceyenve kaGensi anekTponuTaHus B
COOTBETCTBUM C €0 ANMHON BO N36exaHne NoTepu HanpshkeHns.

RO _ Dimensionati corect sectiunea cablului de alimentare in raport cu
lungimea, pentru a evita pierderile de tensiune.

PT _ Escolher correctamente a secgdo do cabo de alimentagdo com relagdo ao
comprimento, para evitar perdas de tenséo
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IT _ | collegamenti dei cavi disposti sotto il livello del'acqua devono avere una giunzione vulcanizzata per

garantire la tenuta ermetica.

FR _ Les connections des cables se trouvant sous le fil de I'eau doivent avoir une jonction vulcanisée pour
garantir 'étanchéité.

GB _ The connections of cables laid under water level must have a vulcanised join to ensure that they are
hermetically sealed.

DE _ Die unter dem Wasserspiegel befindlichen Kabelanschliisse
miissen mit vulkanisierten Verbindungen ausgestattet sein, damit
die hermetische Dichtigkeit gewahrleistet wird.

NL_ pe aansluitingen van de kabels die zich onder water bevinden
moeten een gevulkaniseerde verbinding hebben, die een
hermetische afdichting garandeert.

ES _ Las conexiones de los cables puestos por debajo del nivel del agua
dispondran de una junta vulcanizada como garantia de la
estanqueidad.

SE _ Kabelanslutningar under vatten ska ha en vulkaniserad skarv for att
garantera en fullsténdig vattentétning.

GR_ o OUVBEDEIG TwV KAAWBIWV KATW aTrd TN OTABUN TOU VEPOU TTPETTE
va £XouV £va BOUAKaVIOPEVO paKop, Via va eEao@aNiZeTal n atroAuTn
oTEYaVOTNTA.

TR _ gy seviyesi altinda bulunan kablolarin baglantilari, hermetik sikiligi
garanti etmek igin vulkanize bir contayla donatiimalidirlar.

RU _ nopcoenuenne kaGeneit, pacronoxeHHbIx Mof BOAOM, AOMKHO
UMETb  BYIKaHWU3MpOBaHHYl0 MydTy, obecrneynBarmoLlyo Ux
repMEeTUYHOCTb.

RO Conexiunile cablurilor dispuse sub nivelul apei trebuie sa aiba o
imbinare vulcanizata pentru a garanta etansarea ermetica.

PT _ as ligagdes dos cabos colocados por baixo do nivel da agua devem
ter uma jungao vulcanizada para garantir a estanquicidade.
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IT L'apparecchio non & destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacita fisiche
sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse
abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di
una sorveglianza o di istruzioni riguardanti I'uso dell'apparecchio. | bambini devono essere sorvegliati per
sincerarsi che non giochino con I'apparecchio.

FR_ L'appareil n'est pas destiné & étre utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, a moins qu'elles
aient pu bénéficier, a travers I'intervention d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions concernant I'utilisation de I'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avecl'appareil.

GB_ The appliance is not intendend for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsable for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DE _ Dpas Gerit darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische
oder mentale Fahigkeiten eingeschrénkt sind, oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern
ihnen nicht eine fir ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie Uberwacht oder beim
Gebrauch des Gerétes anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nahe des Gerates lassen und
sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen.

NL - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke,
sensoriéle of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij het
gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of geinstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om erop toe te zien dat ze niet met het
apparaatspelen.

ES _ El aparato no debera ser utilizado por personas (tampoco nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que un responsable de su
seguridad les haya explicado las instrucciones y supervisado el manejo de la maquina. Se debera prestar
atencion alos nifios para que no jueguen con el aparato.

— Apparaten far inte anvandas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk formaga eller utan
erfarenhet och kunskap. Det maste i sadana fall ske under 6versyn av en person som ansvarar for deras
sakerhet och som kan visa hur apparaten anvands pa korrekt satt. Hall barn under uppsikt for att sékerstalla
attde inte leker med apparaten.

GR_ 4 ouokeun dev TTpoopIgeTal yia Xprion aTré dTopa (Kai TTaidid) Je TTEPIOPIOUEVEG TWHATIKEG, KIVNTIKEG
WUXIKEG IKAVOTNTEG, 1} TTOU BeV SIABETOUV TNV ATTAITOUHEVN TTEIPA KAl YVWOEIG, EKTOG Kal av gival eival Tapov
£va dropo uTTelBUVO yia TNV ao@AAEIG TOUg TTou eTTITNPET Kai divel 0dnyieg yia Tn xprion Tng ouokeung. Ta
TIQIBIG TTPETTEI VA ETTITNPOUVTAI Y1 VA ATTOPEVYETAI TO EVOEXOUEVO VO TIAIEOUV HE TN CUCKEUT.

TR - Aparat, yanlarinda givenliklerinden sorumlu bir kisi araciligi ile denetim altinda tutulmadiklari veya aparatin
kullanimiyla ilgili talimatlar araciligi ile bilgilendirilmemis olduklari takdirde fiziksel, duyusal ve zihinsel
yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kisiler (gocuklar dahil) tarafindan
kullanilmak igin tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile oynamadiklarindan emin olmak igin denetim altinda
tutulmalari gerekir.

RU_ Arperar He npepHasHaveH Ansi MCTIoNb3oBanus NULEMy (BKIK4as AETEN) C oUMUECKIAMM, CEHCOPHBIMIMA MK
YMCTBEHHbIM OrPaHUYEHUSIMU, NI KE HE UMEIOLLIIMM OMbITa U 3HaHUS 0BPaLLIEHNs C arperaTom, ecnm
3TO UCMONb30BaHNe He OCYLLECTBISETCS MOf KOHTPOMEM MWL, OTBETCTBEHHbIX 3a UX GE30MacHOCTb, U
nocne 06y4eHns ncnonb3oBaHuio arperara. Crieaute, YTo6bl 1€TW HE Urpanu ¢ arperaTom.

RO_ Aparatul nu este destinat folosului de catre persoane (copiii inclusi) ale caror capacitati fizice, senzoriale sau
mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experienta sau de cunoastere, doar daca acestea au putut beneficia,
printr-o persoana responsabila de siguranta lor, de o supraveghere sau de instructiuni privind folosul
aparatului. Copiii trebuie sé fie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul.

PT_o aparelho ndo é destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive criangas) com reduzidas capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais, ou que faltem de experiéncia ou conhecimentos, a nao ser que possam
beneficiar, através de uma pessoa responsavel pela sua seguranga, de um controlo ou de instrugdes relativas
a utilizacdo do aparelho. As criangas devem ser vigiadas para verificar que nao brinquem com o aparelho.
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IT _ |l diametro del pozzo deve mantenersi costante per permetterne una discesa totale senza eccessive
pressioni.

FR _ | e diamétre du forage doit étre constant pour permettre la descente totale de la pompe sans pressions
excessives.

GB  The diameter of the borehole must be kept constant to allow its total descent without excessive pressure.
DE _ Der Durchmesser des Brunnens soll  auf der gesamten Tiefe gleich sein, damit sie ohne ibermaRige
Druckeinwirkung ganz abgelassen werden kann.
NL - De doorsnede van de put moet over de hele lengte constant zijn, zodat men de pomp volledig en zonder
excessieve druk kan laten zakken.
ES _ gl diametro del pozo se mantendra constante para poder bajar la bomba hasta el fondo sin presiones
excesivas.
SE _ Brunnens diameter ska vara konstant s4 att nedsénkningen &r total utan dverdrivet tryck.
GR_ y SIGUETPOG TOU PpeaTiou TTPETTEI va dlatnpeital aTabepr, WoTe va egao@alifeTal N TTARPNG KAB0dOG Xwpig
UTTEPBONIKEG TTIEDEIG.
— Kuyunun ¢api, asiri basing olmaksizin pompanin tamamen inmesine olanak saglayacak sekilde, sabit
kalmalidir.
— [Ouametp korogua AomkeH ObiTb OAMHAKOBBIM MO BCei rnybuHe ANS MOMHOro cnycka Hacoca 6e3
4pe3MepHOro JaBNeHMS.
RO_ Dpiametrul putului trebuie sa se mentina constant pentru a permite o coborare totala fara presiuni excesive.
PT _ 0 diametro do poco deve permanecer constante para permitir uma descida completa sem pressdes
excessivas.
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IT _ Rispettare i dati tecnici riportati in targhetta dati.

FR _ Respecter les caractéristiques techniques figurant sur la
plaquette des données.

GB  Respect the technical data given on the data plate.

DE _ Die technischen Daten des Typenschilds einhalten.

NL  Neem de technische gegevens op het typeplaatje in acht.

ES _ Respetar los datos técnicos que constan en la placa de
caracteristicas.

SE _ Respektera tekniska data pa markplaten

GR_ AGBete umoywn Ta TEXVIKG XOPAKTNPIGTIKA TIOU
ava@épovTal oTnV TIVOKIda TNG avTAiag.

TR _ Veriplakasinda belirtilen teknik verilere uyunuz.

RU . Cobrnioparite TexHuyeckme ykasaHusi, npuBeneHHble Ha
3aBOACKOM Tabrmyke.

RO Respectati datele tehnice indicate pe placuta de date

tehnice.

PT _ Respeitar os dados técnicos referidos na placa de
caracteristicas.
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IT _ Lelettropompa non & adatta a pompare liquidi
infiammabili o pericolosi.

FR _ L'électropompe n'est pas indiquée pour pomper des
liquides inflammables ou dangereux.

GB  The electropump is not suitable for pumping
inflammable or dangerous liquids.

DE _ pie Elektropumpe ist nicht zum Pumpen von
entzindlichen oder gefahrlichen Flissigkeiten
geeignet.

NL _ De elektropomp is niet geschikt voor het pompen van
ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen.

ES  La electrobomba no es apta para bombear liquidos
inflamables o peligrosos.

SE _ Elpumpen &rinte lamplig fér pumpning av lattantandliga
eller farliga vatskor.

GR _ H nAekTpikrj avTAia Sev eival katdAAnAn yia v GviAnon
€UPAEKTWY N ETTIKIVOUVWV UYPWV.

TR _ Elektro pompa parlayici veya tehlikeli sivilarin
pompalanmasina uygun degildir.

RU - 3nektponacoc HenpurogeH Aans nepekaumsaHns
TOPIOYMX UIN OMAaCHbIX KUAKOCTEN.

RO _ Electropompa nu este indicata pentru pomparea de
lichide inflamabile sau periculoase.

PT _ Aelectrobomba nao ¢ indicada para bombear liquidos
inflamaveis ou perigosos.
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IT _ Eseguire unbuon collegamento a terra.

FR  Effectuer une bonne mise alaterre.

GB - Provide agood earth connection.

DE - Fir die vorschriftsméRige Erdung sorgen.

NL - Zorg voor een degelijke aarding.

ES - Efectuar una buena conexion de tierra.

SE - Se till att jordanslutningen ar effektiv.

GR - ExreAéoTe pia kad yeiwon.

TR - lyibirtopraklama gergeklestiriniz.

RU - MpeaycmotpeTh Haanexatee
3asemrieHve.

RO Efectuati o buna impamantare.

PT _ Realizar uma ligagdo a terra eficiente.
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IT _ La tensione di rete deve corrispondere a quella di targa del

motore.
FR _ Latension de secteur doit correspondre a celle de la plaque du

moteur. ﬁ
GB _ The mains voltage must correspond to the one on the motor

data plate.

DE  pie Netzspannung muss dem am Typenschild des Motors
angegebenen Wert entsprechen.

NL_ Dpe netspanning moet overeenkomen met de spanning die is
aangegeven op het motorplaatje.

ES - La tension de red correspondera a los valores nominales del
motor.

SE Natspanningen ska 6verensstamma med motorns markdata.

GR _ H 1400 ToU BikTUOU TIPETTEl VO QVTIOTOIXE OTNV TdON TOU
QAVAQEPETAI ATV TTIVAKIDA TOU KIVATHAPA.

TR Sebeke gerilimi motor plakasinda belirtilen gerilime uygun
olmalidir.

RU  HanpsixeHne cet anekTponnTaHnsi AOMKHO COOTBETCTBOBATL
3HaYeHuIo, ykasaHHOMY Ha 3aBOACKOM Tabnuuke aBuratensi.

RO Tensiunea de retea trebuie sa corespunda celei de pe placuta
motorului.

PT _ Atensdode rede deve corresponder a nominal do motor.
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MAX ON/OFF 20/h

IT _ Distanza dal fondo del pozzo =30 cm.Per IDEA Max. Immersione 20 m

FR _ Distance par rapport au fond du forage = 30 cm. Pour IDEA, immersion maximum 20 m.
GB _ Distance from the bottom of the borehole =30 cm.For IDEA Max. immersion 20 m.

DE _ Abstand vom Brunnenboden 230 cm. Fiir IDEA max. Tauchtiefe 20 m.

NL  Afstand tot de bodem van de put =30 cm. Voor IDEA max. diepte 20 m.

ES _ Distancia del fondo del pozo 230 cm. Para IDEA Max. sumersion 20 m.

SE _ Avstandet till brunnens botten ska vara pa =30 cm. Max. nedsénkning for IDEA &r 20 m.
GR_ AméoTaon armd Tov Tubuéva Tou (ppzaTiouZ 30 cm. Ma ta povréAa IDEA, péyiotn BuBion 20 m.
TR Kuyu dibinden mesafe 2 30 cm. IDEA igin maksimum dalig 20 m.

RU_ Paccrostve ot aHa konogua = 30 cm. [ins Hacocos IDEA Max. rmy6uHa norpyxenus 20 M.
RO_ Distanta de la fundul putului > 30 cm. Pentru IDEA Max. imersie 20 m.

PT _ Distancia do fundo do pogo =30 cm.

Para IDEA imersdo max. 20 m.
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IT _ Installazione in posizione verticale o orizzontale. In caso di
installazione orizzontale valutare I'utilizzo di una camicia di
raffreddamento.

FR _ |nstallation en position verticale ou horizontale. En cas
d'installation horizontale, évaluer la nécessité d'utiliser une
chemise de refroidissement.

GB _ |nstallation in vertical or horizontal position. If installed
horizontally, consider the use of a cooling jacket.

DE  nstallation in vertikaler oder horizontaler Position. Bei
horizontaler Installation die Verwendung eines Kiihimantels
erwagen.

N

NL _ Installatie in verticale of horizontale positie. In het geval van
horizontale installatie moet het gebruik van een koelmantel in
aanmerking genomen worden.

Instalacion en posicién vertical u horizontal. En caso de
instalaciéon horizontal, se tendré que considerar el empleo de

@ = 3"MICRA
O 4"ACS4-CS4

ES

una camisa de enfriamiento.

SE _ Pumpen ska installeras vertikalt eller horisontellt. Vid horisontell
installation kan en kylmantel vara nédvandig.

GR_ Karakdpuen 1} opidévTia eykardoTtaon. e TepITTwon opifovTiag
EYKATAOTAONG, A&IOAOYAOTE TN OKOTTIIUOTNTA TOTTOBETNONG EVOG
XITwviou Yugng.

TR Dikey veya yatay pozisyonda kurma.Yatay kurma durumunda,
bir sogutma goémleginin kullaniminin gerekli olup olmadigini
degerlendirin.

RU  ycraroska B BepTiKarnsHOM Wiv rOPUIOHTANLHOM MOMOXEHMM.
B crny4Yae ropusoHTanbHOro MOHTaxa paccMoTpeTb
HeobX0AMMOCTb UCMONb30BaHMS OXNaANTENbHO pyGaLLKu.

RO nstalare in pozitie verticala sau orizontala. In caz de istalare
orizontala valutati utilizarea unei camasi de rapire.

PT Instalagdo em posigdo vertical ou horizontal. No caso de
instalagcdo horizontal, avaliar se utilizar uma camisa de
arrefecimento. i
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IT _ Serie ACS4-CS4-S4-MICRA valvola di ritegno integrata. Si
consiglia ulteriore valvolain mandata.

FR _ série ACS4-CS4-S4-MICRA soupape de retenue
incorporée. |l est conseillé de monter une soupape -
supplémentaire sur le refoulement.

GB _ Series ACS4-CS4-S4-MICRA with integrated check valve.
Itis recommended to fitan additional valve on the delivery. L

DE _ Serie ACS4-CS4-S4-MICRA mit integriertem
Riickschlagventil. Wir empfehlen ein zuséatzliches
VentilamAuslas.

NL - Serie ACS4-CS4-S4-MICRA met ingebouwde
terugslagklep. Gebruik van nog een klep op de N1
perszijde wordt aanbevolen.

ES  Serie  ACS4-CS4-S4-MICRA valvula de retencion
integrada. Se aconseja poner otra valvula en la
alimentacion.

SE _ Serie ACS4-CS4-S4-MICRA har inbyggd kontrollventil.
Dessutom rekommenderas att en ventil installeras i
tryckledningen.

GR Zelpd ACS4-CS4-S4-MICRA, pe svowpatwpévn
avaoTaATIkr BaABida.ZuvioTdtal akopa pia BaABida yia v
KaTabAyn.

TR_ ACS4-CS4-S4-MICRA serisi entegre edilmis sikistirma
valfi. Aktarmada fazladan bir valf tavsiye edilir.

- B cepun ACS4-CS4-S4-MICRA cTonopHbIn knanaH
SIBMSIETCS1 BCTPOEHHbIM. PekomMeHpyeTcs ycTaHOBUTbL
[OMOMHUTENbHBIN KNanaH nogayu.

RO Seria ACS4-CS4-S4-MICRA robinet de sectionare ke Min. m

integrata.
Se recomanda un robient ulterior pe refulare.
PT_ Série ACS4-CS4-S4-MICRA valvula de retengdo s
integrada. Aconselha-se mais uma valvula na
compressao.
& JalKia nisi alaia ACS4-CS4-S4-MICRA alai -
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IT _ Lapompadeve funzionare adeguatamente immersa.

FR La pompe doit fonctionner correctementimmergée.

GB During operation the pump must be suitably immersed.

DE _ pie Pumpe muss wahrend des Betriebs korrekt eingetaucht sein.

NL _ pe pomp moet tijdens het bedrijf voldoende ondergedompeld zijn.

ES _ Labombafuncionara sumergida de modo adecuado.

SE _ Pumpen ska vara nedsénkt pa ett korrekt satt vid drift.

GR _ H avrAia mpémel va Aeimoupyei  katdAAnAa
BuBiopévn.

TR Pompa uygun daldiriimis sekilde galismalidir.

RU. Hacoc pgonxeH ¢yHKuMoHnposaTh
NOTPYXKEHHbIM B JKMAKOCTb Ha Haanexallyro
rnyGuHy. -

RO Pompa trebuie sa functioneze in mod
corespunzator scufundata.

PT _ A bomba deve funcionar imergida de maneira
adequada.
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IT _ Prevedere una protezione contro la mancanza d’acqua per evitare il rischio di un funzionamento
asecco (centraline elettroniche ES..M -ES..T,ESC..M-ESC..T).

FR _ Prevoir une protection contre le manque d'eau pour éviter le risque de fonctionnement a sec
(coffrets électroniques ES..M -ES..T,ESC..M-ESC..T).

GB  Provide protection against the lack of water to avoid the risk of running dry (electronic control
units ES..M-ES..T,ESC..M-ESC..T).

DE  Eine Schutzvorrichtung gegen Wassermangel vorsehen, damit das Risiko des Trockenlaufs
vermieden wird (Steuergerate ES..M -ES..T, ESC..M-ESC..T).

NL - Zorg voor een beveiliging tegen het ontbreken van water, om het risico voor droog bedrijf te
vermijden (elektronische besturingseenheden ES..M-ES..T,ESC..M-ESC..T).

ES _ Montar una proteccion contra la falta de agua para evitar el riesgo de funcionamiento de la
bomba en seco (centralitas electrénicas ES..M-ES..T,ESC..M-ESC..T).

SE _ Installera ett passande skydd for att undvika risk for torrkdrning (elektronisk styrenhet ES..M -
ES..T,ESC..M-ESC..T).

GR_ MpéTrel va TTPoBAEYETE Eva TTPOOTATEUTIKG GUCTNHA, WOTE OTNV TIEPITITWON EAAEIYPNG TOU VEPOU,
va pnv Aeitoupyei n avtAia (NAekTpovikd kovipoA ES..M -ES..T, ESC..M-ESC..T).

TR Kuru galisma riskini ortadan kaldirmak igin, su eksikligine karsi bir koruma diizeni saglayiniz
(ES..M-ES..T,ESC..M-ESC..T elektronik santralleri).

RU - Heobxogumo npegycMoTpeTs npeaoxpaHeHue NpOTWB OTCYTCTBMS BOAbl BO M3bexaHue
hyHKLIMOHMPOBaHNA Hacoca BCyXylo (3MeKTPOoHHble Gnoku ynpaeneHus ES.M - ES..T,
ESC..M-ESC..T).

RO Asigurati o protectie impotriva lipsei de apa pentru a evita riscul de functionare in gol (centraline
electronice ES..M-ES..T,ESC..M-ESC..T).

PT Aprontar uma proteccéo contra a falta de agua para evitar um eventual funcionamento a seco
(centrais electrénicas ES..M-ES..T,ESC..M-ESC..T).

g  (ES-M-ES.T ESC.M-ESC.T iy s 455) Manll Jaall oayeil i lall pmi s &ty i -

IT Collegarsi alla rete tramite un interruttore onnipolare con distanza dai contatti di almeno 3
mm.

FR _ Effectuer la connexion au secteur en prévoyant un interrupteur omnipolaire avec une
distance entre les contacts d'au moins 3 mm.

GB  Make the connection to the mains by means of an omnipolar switch with contact opening
distance of atleast 3 mm.

DE  Den Netzanschluss mit einem allpoligen Schalter mit einer Kontaktéffnung von mindestens 3
mm herstellen.

NL  pe aansluiting op het net moet tot stand worden gebracht via een meerpolige schakelaar met
een afstand van de contacten van tenminste 3 mm.

ES _ Conectarse a la red a través de un interruptor omnipolar a una
distancia de al menos 3 mm de los contactos.

SE Elanslutningen ska goras med en allpolig brytare med en
6ppning mellan kontakterna pa minst 3 mm.

GR_H oUvdean oTo OIKTUO TTPETTEI va Yivel PE éva DIAKOTITN TTPOG
GAoUG TOUG TTOAOUG, HE EAGXIOTN OTTOOTACT) TWV ETTAPWY 3 mm.

TR _ Kontaklardan en az 3 mm mesafe birakarak, tek kutuplu bir
salteraraciligi ile sebekeye baglantiyi gerceklestiriniz.

RU_ Ocyuectants noacoeanHeHne K ceTm 3neKTPONUTaHUS Mpu o
MOMOLLM MHOTOMOJIOCHOMO PasbeiMHUTENst C PacCTOsiHNEM oN
Mexzy KOHTaKTaMu He MeHee 3 MM.

RO Conectati-va la retea printr-un intrerupator omnipolar cu

distanta de la contacte de cel putin 3 mm. OFF
PT _ Ligar-se a rede por meio de um interruptor omnipolar com -
distancia entre contactos de pelo menos 3 mm. A
& ot 3Luall 5lclja ga unadll Jalts i€ Joald juc ZSel] qa Jungll -
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IT _ Installare un interruttore differenziale ad alta ™~
sensibilita (0.03A) come protezione supplementare.
FR  Installer un interrupteur différentiel a haute
sensibilité (0.03 A) comme protection !
supplémentaire.
GB _ Install a high-sensitivity differential switch (0.03A) as
additional protection. .‘g“
DE _ Als zusétzlichen Schutz einen Fl-Schalter mit hoher
Empfindlichkeit (0.03 A) installieren.
NL  nstalleer een differentiaalschakelaar met hoge
gevoeligheid (0,03 A) als extra beveiliging.
ES Instalar un interruptor diferencial de alta sensibilidad
(0.03A) como proteccion adicional.
SE _ |nstallera en jordfelsbrytare med hog kanslighet
(0,03A) som ett extra skydd.
GR TotmroBeTAOTE €TTiONG, OQV CUPTTANPWHATIKA
TIpooTacia, £vav SIaQopIkd  SIAKOTITN  UWNARG
euaioBnaiag (0,03A).
TR lave koruma olarak yiiksek hassasiyetli (0.03 A)
diferansiyel bir salter kurunuz.
RU . YcraHoBuTb BLICOKOUYBCTBUTENBHBIN ANt depeHLmanbHbIi Bolikntodatens (0.03 A) B kauecTse
[0MOMNHNTENBHOTO NPefoXpaHeHNs.
RO |nstalatiun intrerupator diferential cu sensibilitate ridicata (0.03 A) ca protectie suplimentara.
PT _ Instalar um interruptor diferencial de alta sensibilidade (0,03A) como protecgéo adicional.
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IT _ 1l cavo elettrico dev'essere fissato con delle fascette in plastica ogni 2 0 3 m. lungo la
tubazione di mandata.

FR _ Le cable électrique du moteur doit étre fixé avec des colliers de serrage en plastique tous
les 2 ou 3 mle long du tuyau de refoulement.

GB - The electric cable of the motor must be fixed with plastic clamps every 2 or 3 m. along the
delivery pipe.

DE _ Das Stromkabel des Motors muss entlang der Auslassrohre alle 2 bis 3 m mit
Plastikkabelschellen befestigt werden.

NL _ De elektriciteitskabel van de motor moet met plastic clips worden vastgezet op iedere 2 of
3 meter langs de persleiding.

ES _ E| cable eléctrico del motor se fijara con abrazaderas en plastico cada 2 ¢ 3 metros a lo
largo de la tuberia de alimentacion.

SE _ Motorns elkabel ska fastas med plastklammor varannan eller var tredje meter langs
tryckledningen.

GR _ To nAekTpiK6 KaADSIO TOU KIVATAPA TTPETTE VO OTEPEWBET PE TOUC TTAAGTIKOUC KONIESES
KGBE 21\ 3 PETPA KATA HAKOG TOU OWARVA KATABAIYNG.

TR _ Motorun elektrik kablosu, aktarma borusu boyunca her 2 veya 3 m.de plastik kiskaglar ile
sabitlenmelidir.

RU. Onektpudeckuri kabenb asuratens [ormkeH 6biTb 3akpenieH nnacTMaccoBbiMU
XOMyTamMu ¢ Wwarom 2 vnv 3 M BAOIb TpyObl nogaun.

RO Cablul electric al motorului trebuie sa fie fixat cu niste coliere din plastic la fiecare 2 sau 3 m
de-a lungul tubulaturii de refulare.

PT _ O cabo eléctrico deve ser fixado com bragadeiras de plastico em cada 2 ou 3 m. ao longo

datubagem de compresséo.
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IT _ Prima dellinstallazione, spurgare il pozzo dalla sabbia e da altre
particelle solide.

FR_ aAvant l'installation, purger le forage du sable et des autres particules
solides qu'il pourrait contenir.

GB _ Before installation, clean all sand and other solid particles out of the
borehole.

DE _ vorder Installation den Brunnen von Sand und anderen Festkorpern
befreien.

NL _ Awvorens tot installatie over te gaan, zand en andere vaste deeltjes
uitde put verwijderen.

ES _ Antes de efectuar la instalacion, hay que quitar la arena y otras
particulas so¢lidas del pozo.

SE _ Rensabrunnen fran sand och andra fasta dmnen fére installationen.

GR_ Mpiv eykaTacTACETE TNV avTAia, KABAPIOTE TO PPEATIO ATTO TV AHHO
Kai Ta GAAa oTEpEd owpaTidia.

TR _ Kurmadan 6nce, kuyuyu kumdan ve diger kati zerrelerden
arindiriniz.

RU_ nepen mokTaxom oumncTus Kiomew ot necka U Mpoumx Teepabix
YacTuu.

RO_ jnainte de instalare, curatati putul de nisip si de alte particule solide.

PT - Antesdainstalagéo, limpar o pogo da areia e de outras particulas sélidas.

$AY lall el 3llg Jlaydl pa yanll st oSGl Jus -

IT _ Non utilizzare in nessun caso il cavo d’alimentazione per trasportare o inserire la pompa nel
pozzo. Calare la pompa nel pozzo mediante corda di sospensione.

FR _ Nutiliser en aucun cas le cable d'alimentation pour transporter la pompe ou la descendre dans le
forage. Descendre la pompe dans le forage a l'aide de la corde de suspension.

GB _ Inno case should the power cable be used for carrying the pump or inserting it in the borehole. Hang
the pump on arope to lower itinto the borehole.

DE  Die Pumpe auf keinen Fall am Kabel aufgehangt beférdern oder in den Brunnen ablassen. Zum
Ablassen der Pumpe in den Brunnen ein Hubseil benutzen.

NL_ De voedingskabel mag in geen geval gebruikt worden om de

pomp te transporteren of in de put te laten zakken. De pomp in de

put laten zakken door middel van een koord.

No utilizar en ninguin caso el cable de alimentacion para transportar

o bajar la bomba en el pozo. Bajar la bomba en el pozo con una

cuerda de suspension.

SE _ Anvand aldrig elkabeln for att transportera eller placera pumpen i
brunnen. Firaned pumpenibrunnen med enlina.

GR_ 5¢ Kopia TTEPITITWON dev TIPETTEI VA XPNOIPOTIOINCETE TO KAAWDIO
NAEKTPOBATNONG YIO VO LETAPEPETE I VA KATERATETE TNV avTAia 0TO
PPEATIO. XPNOIUOTIOIRCTE £va KATAAANAO OXOIVi.

TR Pompayi kuyuya tagimak veya sokmak igin higbir sekilde besleme
kablosunu kullanmayiniz. Suspansiyon teli araciligiyla pompayi
kuyuya indiriniz. X

RU . Kateropudeckn sanpeljaetcss NepeHOCUTb UMK OMyckaTb Hacoc B
konogel, 3a kabenb anekTponuTaHus. [ns crnycka Hacoca B
KornozeL, Mcrnosib3oBaTh TPOCC. Y} k

RO Nu utilizati in nici un caz cablul de alimentare pentru a transporta sau ‘
aintroduce pompa in put. Coborati pompa in put prin intermediul uneﬁ(g >
corzide suspensie.

PT _ Nzo utilizar, em nenhum caso, o cabo de alimentagédo para
transportar ou inserir a bomba no pogo. Descer a bomba no pogo
através de uma corda de suspensao.

ES
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IT _ | motori monofasi devono essere allacciati alla rete tramite la centralina Contro Box che prevede il

condensatore di marcia e una protezione amperometrica che protegge il motore da sovracarichi di corrente.

FR _ | es moteurs monophasés doivent étre connectés au secteur a travers le coffret Control Box prévoyantle
condensateur de marche et une protection ampéeremétrique qui protege le moteur contre les surcharges de
courant.

GB _ Single-phase motors must be connected to the mains by means of the Control Box which provides the
running capacitor and an overload protection, protecting the motor against current overloads.

DE _ Einphasige Motoren miissen iiber das Steuergerat Control Box angeschlossen werden, welches mit einem
Anlaufkondensator und einem Fl-Schutzschalter ausgestattetist, der den Motor gegen Uberstréme schiitzt.

NL _ Eenfase motoren moeten op het net worden aangesloten via de Control Box besturingseenheid, die
voorzien is van bedrijfscondensator en een stroombeveiliging die de motor beschermt tegen te hoge stroom.

ES _ | os motores monofasicos seran conectados a la red a través de la centralita Control Box , que prevé el
condensador de marcha y una proteccién amperimétrica para proteger el motor contra las sobrecargas de
corriente.

SE _ Enfasmotorerna maste anslutas till natet med styrenheten Control Box som har en startkondensator och
ger ettampereskydd, vilket skyddar motorn mot éverstrém.

GR _ o HOVOQaOIKOi KIVNTAPEG TTPETTEI va ouvdEéovTal aTo dikTuo dlapéoou Tou KiBwtiou eAéyxou Control Box
TTOU TTPORAETTEI TOV TTUKVWTH AEITOUPYIOG KOl IO QUTTEPOMETPIKF TTPOOTACIA TOU KIVRTAPA Ot TNV
UTTEPPOPTION PEUHATOG.

TR _ Tekfazl motorlar sebekeye, isletme kondansatorii ve motoru asiri yiik akimlarindan koruyan ampere metrik
birkoruma 6ngoéren Control Box santrali araciliglyla baglanmalidirlar.

RU _ MorochasHbie asuratent [omkHbl NoACOSAVHATLCS K CETU aNeKTPONUTAHNs Yepes BrIoK yrpasneHus
Control Box , Bkniovatowmii B cebs pabounii KoHAEeHcaTop W amnepoMeTpuyeckoe npesoxpaHeHne
[iBUraTensi OT CBEPXTOKOB.

RO _ Motoarele monofazice trebuie sa fie conectate la retea prin centralina Control Box care prevede
condensatorul de functionare si o protectie amperometrica care protejeaza motorul impotriva suprasarcinilor
de curent.

PT _ 0s motores monofasicos devem ser ligados & rede por meio da central Control Box equipada com o
condensador de marcha e uma protec¢do amperimétrica que protege o motor de sobrecargas de corrente.
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IT _ |motoritrifase devono essere protetti con appositi salvamotore.
FR _ Lesmoteurs triphasés doivent étre protégés par un dispositif coupe-circuit.
GB_ Three-phase motors must be protected by special motor protection devices.
DE _ Dreiphasige Motoren miissen durch spezielle Motorschutzschalter geschiitzt werden.
- Driefasemotoren moeten beschermd worden met een geschikte motorbeveiliging.
ES _ Los motores trifasicos estaran protegidos con los correspondientes interruptores automaticos de
maxima.
SE _ Trefasmotorernaska skyddas med lampliga motorskydd.
GR_ ¢ TPIQACIKOI KIVNTAPES TTPETTEI VO TIPOCTATEUOVTAI DIAPETOU HIOG A0PAAEING UTTEPTAONG.
TR - Ug fazli motorlar &zel motor koruyuculari ile korunmalidiriar.
RU - TpexdasHbie asurateny aomkHb! GbiTb NpeioxpaHeHb! CrieLnansHbIM1 aBapuitHbIMU BbIKIIOYaTENSMU.
RO _ Motoarele trifazice trebuie sa fie protejate cu sigurantele corespunzatoare.
PT _ 0smotores trifasicos devem ser protegidos com protector do motor adequado.
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IT Elettropompe sommerse per applicazioni nel sollevamento, nella pressurizzazione e distribuzione di
impianti idrici civili e industriali. Alimentazioni di autoclavi e cisterne, impianti antincendio e di
lavaggio, hobbistica e sistemi diirrigazione.

FR _ Electropompes immergées pour le relevage, la surpression et la distribution dans des installations
hydrauliques civiles et industrielles. Alimentation d'autoclaves et de citernes, de groupes anti-
incendie et de lavage, bricolage et systemes d'irrigation.

GB - Submerged electropumps for applications in lifting, pressure boosting and distribution of civil and
industrial water supply systems. For feeding autoclaves and cisterns, fire-fighting and washing
systems, hobby uses and irrigation systems.

DE _ Tauchpumpen zum Heben, Verdichten und Verteilen von Wasser in Privat- und Industrieanlagen.
Speisung von Autoklaven und Zisternen, Feuerlésch- Wasch- und Bewésserungsanlagen und fiir
den Einsatz in Haus und Garten.

NL _ Elektrische dompelpompen voor hef-, druk- en distributietoepassingen in civiele en industriéle
waterleidingsystemen. Voeding van autoclaven en waterreservoirs, brandbestrijding- en
wassystemen, hobbytoepassingen en besproeiingssystemen.

ES _ Electrobombas sumergidas para empleos en el izado, presurizacion y distribucién de instalaciones
hidricas civiles e industriales. También para la alimentacién de autoclaves y tanques, instalaciones
de extincién incendios y de lavado, para bricolaje y sistemas de riego.
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SE _ Nedsénkta elpumpar for uppfordring, trycksattning och tillférsel till vattensystem i hushall eller inom
industrin. Vattentillforsel till stigpumpar och cisterner, anordningar fér brandslackning och tvatt,
hobbyverksamhet och bevattningssystem.

GR_ YToBpuUxIeg avTAiEG yia eQapUoyEg oTnV aviywon, THEan Kal Slavopr OTIG AoTIKEG Kal BIOUNXAVIKES
EYKATOOTAOEIG UdPEUONG. XPNOIPOTIOIOUVTal ETTIONG Yyia TNV TPO@Qodooia TTIECTIKWY OOXEIWV Kal
SECAHEVWV, OTIG EYKATAOTATEIG TTUPOOREONG Kal TTAUGNG, KABWG Kal OTA ApSEUTIKG TUOTAWATA.

TR _ Konutsal ve endustriyel su tesisatlarinin yiikseltiimesi, basin¢landiriimasi ve dagitim uygulamalari igin
daldirma elektro pompalari. Otoklavlarin ve tankerlerin, yangin énleme ve yikama tesislerinin, kendin yap
kendin islet uygulamalarinin ve sulama sistemlerinin beslenmesi.

RU* I'Iorpyx(eHHble QNEeKTpoHacoChbl AndA BblKa4YnBaHUs, nognopa w aoqocuaﬁmeumn KUnbelx u
NPOMBILLMEHHbIX CTPOeHU. CHabxeHWe aBTOKNaB WM LMCTEPH, CUCTEM MOXApPOTYLUEHUS U MOek,
Ca/loBOACTBA M OPOCUTESbHbIX CUCTEM.

RO Electropompele sobmersibile pentru aplicatii in ridicare, in presurizare si distributie in instalatii hidraulice
civile si industriale. Alimentari de hidrofoare si cisterne, instalatii antiincendiu si spalare, aplicatii de
agrement si sisteme de irigatii.

PT _ Electrobombas submersas para aplicagdes na elevagdo, na pressurizagdo e na distribuicdo, em
instalagdes hidraulicas civis e industriais. Alimentagao de autoclaves e cisternas, sistemas de combate a
incéndio e de lavagem, jardinagem, hobbies e sistemas de rega.
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] IT _ Controllare il senso di rotazione per motori trifase. |l senso corretto fornisce

O H maggiore pressione.

FR _ Controler le sens de rotation pour les moteurs triphasés. Le sens correct
est celui qui fournit la plus grande pression.

GB_ On three-phase motors, check the direction of rotation. The correct
direction provides higher pressure.

DE _ Bei dreiphasigen Motoren die Drehrichtung kontrollieren. Bei korrekter
Drehrichtung ist der Lieferdruck héher.

NL _ Controleer voor driefasemotoren de draairichting. De juiste richting is de
richting waarbij de grootste druk wordt geproduceerd.

ES _ Controlar el sentido de rotacién de los motores trifasicos.

El sentido correcto proporciona mayor presion.

E _ Kontrollera trefasmotorernas rotationsriktning. Korrekt
rotationsriktning ger ett hogre tryck.

GR_ EAéygTe TN @opd TEPICTPOPAG OTOUG TPIPATIKOUG
KIVNTAPES. H owaTr popd egao@alidel peyaAlTepn Tricon.

TR Ug fazli motorlar iin rotasyon yéniinii kontrol ediniz. Dogru
yon daha fazla basing saglar.

RU  Mposeputs HanpaeneHne BpaljeHns TpexdasHbix
psuratenei. [paBunbHOe HanpaBneHue BpalleHus
obecneymBaeT 6onbLUMiA Hanop.

RO_ Controlati sensul de rotatie pentru motoare trifazice.

Sensul corect furnizeaza presiune maimare.

PT  Verificar o sentido de rotacao dos motores trifasicos.
O sentido correcto fornece uma presséo superior.
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IT - Dopo aver calato la pompa nel pozzo, avviarla a portata ridotta, controllando I'assorbimento di
corrente e larelativa pressione.

FR _ Aprés avoir descendu la pompe dans le forage, la mettre en marche & un débit réduit en contrélant
I'absorption de courant et la pression correspondante.

GB _ After having lowered the pump into the borehole, start it at a low flow rate, checking the current
absorption and the relative pressure.

DE _ Nachdem die Pumpe in den Brunnen abgelassen wurde, wird sie mit reduzierter Forderleistung
eingeschaltet, wobei die Stromaufnahme und der entsprechende Druck zu kontrollieren sind.

NL _ Nadat u de pomp in de put heeft laten zakken, hem op lage snelheid starten en de stroomopname en
bijpehorende drukwaarde controleren.

ES _ Una vez bajada la bomba en el pozo, ponerla en marcha con caudal reducido, controlando la
absorcion de corriente y presion relativa.

SE _ Efter att pumpen har firats ned i brunnen ska den startas med reducerad effekt. Kontrollera
stromforbrukningen och pumptrycket.

GR_ AgoU kateBdoeTe TNV avtAia oTo GpPedTio, BE0TE TNV O€ AciToupyia Pe pelwpévn TTapoxr kal eAEygTe TNV
aTrOPPAPNOT PEUHATOG KAl TN OXETIKN TTEDT).

TR Pompay! kuyuya indirdikten sonra, cereyan emisi ve iliskin basincini kontrol ederek, azaltiimis kapasitede
calistiriniz.

RU. Cnycrue Hacoc B konoae, 3anycTuTh ero ¢ CokpaLLeHHbIM PacXofioM, TPOBEPSisl NOMTOLLEeHMe Toka
1 COOTBETCTBYIOLLMIA HAMNop.

RO_ Dupa ce ati coborat pompa in put, porniti-o la debit redus, controland curentul absorbit si presiunea
corespunzatoare.

PT _ Depois de descida a bomba no pogo, pé-la em funcionamento com débito reduzido, verificando a
absorgdo de corrente e a pressao relativa.
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IT L’elettropompa non pud essere smontata se non da personale specializzato e qualificato.

FR _ | 'électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et qualifié.

GB  The electropump must not be dismantled unless by skilled, qualified personnel.

DE _ Die Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demontiert werden.

NL_ De elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde
technici.

ES _ |aelectrobomba sera desmontada tnica y exclusivamente por personal especializado y cualificado.

SE Elpumpen ska endast nedmonteras av specialiserad och kvalificerad personal.

GR_ H NAEKTPIKA avTAia TTPETTEI VO ATTOOUVAPHOAOYEITOI OTTWOBATIOTE HOVAXA OTTO  EIDIKEUNEVOUG
TEXVIKOUG.

TR Elektro pompa, sadece uzman ve kalifiye personel tarafindan demonte edilebilir.

RU. 3nextporacoc Moxer pasbupaThCsi TONMbKO CreLMan1avMpoBaHHbIM 1 KBANMULMPOBAHHLIM
repcoHarom.

RO Electropompa nu poate fi demontata decat de catre personal specializat si calificat.

PT _ Aelectrobomba sé pode ser desmontada por pessoal especializado e qualificado.
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IT . Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di
responsabilita.

FR _ Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité.

GB - Any modification made without prior authorisation relieves the manufacturer of any type of
responsibility.

DE _ Allenicht im Voraus autorisierten Anderungen entheben den Hersteller von jeglicher Haftpflicht.

NL _ |edere wijziging waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, ontheft de fabrikant van iedere
mogelijke aansprakelijkheid.

ES Cualquier modificacion no autorizada previamente librara al Fabricante de toda responsabilidad.

SE _ Qauktoriserade andringar befriar tillverkaren fran allt ansvar.

GR - OmoiadnmoTe TpoTIOMOINGN XWPIG TNV TTPONYOUHEVN £YKEION OTIO TOV KATAOKEUGTIKG 0iKO, TOV
amraAAGooel atréd otroladhTToTE EUBUVN.

TR _ imalatginin daha énce izni alinmadan riin iizerinde yapilacak her tiirli degisiklik, imalatgiyi her
tlrli sorumluluktan muafkilar.

RU  Jli06oe HeynonHoMOUYEHHOE BMELIATeNbCTBO M3HAYANbHO CHUMAET C MPOM3BOANTENS BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb.

RO Orice modificare neautorizata in prealabil absolva constructorul de orice tip de responsabilitate.

PT . Quaisquer modificagdes no autorizadas previamente isentam o fabricante de toda e qualquer
responsabilidade.
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IT _ Lapompanoneroga.

FR _ a pompe ne refoule pas.
GB _ The pump does notdistribute.
DE - Die Pumpe férdert nicht.

NL = Geenpompopbrengst.

ES - Labomba no suministra.

SE ~ Pumpen pumparinte.

GR _ HavrAia dev avtAsi VEPO.

TR — Pompa dagitmiyor.

RU - Hacoc He nopaet *uakocTb.
RO - Pompa nu furnizeaza apa.
PT - Abomba naofornece.
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IT _ Abbassamento livello di falda.

FR _ Abaissementdela nappe phréatique.
GB _ Lowering of the water table.

DE _ Grundwasserspiegel abgesunken.
NL - Verlaging van grondwaterstand.

ES - Disminucién nivel de la capa acuifera.
SE Nedsénkning av vattenniva.

GR - Tameivwon o148ung vepou.

TR Suyataginin seviyesinin algalmasi.
RU - Monmauncs yposeHb Bogb!.

RO Scaderea nivelului panzei de apa.
PT _ Onivelfreatico baixou.
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IT _ valvoladiritegno bloccata. Cc
FR _ soupape de retenue bloquée.

GB - Check valve blocked.

DE _ Riickschlagventil blockiert.

NL = Geblokkeerde terugslagklep.

ES _ valvulade retencion bloqueada.

SE _ Kontrollventilen &r blockerad.

GR_ Epmhokn otnv avaotaATik BaABida.
TR _ Sikistirma valfi bloke olmus.

RU _ 3a6noknpoBaH cTONOpHbIit knanaH.
RO Robinet de sectionare blocat.

PT _ valvula de retengao bloqueada.
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IT  Pompaostruita daimpurita.

FR _ Pompe bouchée par des impuretés.
GB - Pump clogged by impurities.

DE - Pumpe durch Schmutz verstopft.
NL - Pomp verstopt door onzuiverheden.
ES - Bomba obstruida conimpurezas.
SE _ Pumpen &rigensatt med smuts.
GR  Amoppagn avtAiag oo akabapaieg.
TR _ Pompa kirden tikanmis.

RU - Hacoc 3acopeH Heunctotamu.

RO - Pompa astupata de impuritati.

PT ~ Bomba entupida porimpurezas.

g lauglls Barasa i aall-

ONLY FOR ACS4 / €54-54 / MICRA

o O
o O

N
Bo o
g
z

o O

3 - 4: togliere ponticello e collegare pressostato o galleggiante.
3 - 4: enlever le shunt et connecter le pressostat ou l'interrupteur a flotteur.
GB _ 3 -4: remove jumper and connect pressure switch or float.
3 - 4: die Uberbriickungsklemme entfernen und den Druckwachter oder
Schwimmer anschlieRen.

NL - 3 -4: verwijder de geleidingsburg en sluit drukschakelaar of viotter aan.
ES 3.4 quitar el puente y conectar el preséstato o el flotador.
(S;% _ 3 -4: Ta bort brygganslutningen och anslut tryckvakten eller flottdrbrytaren.

- 4: a@aIpéOTE TN YEQUPOOUVOEDT KOl OUVOEDTE TOV TIPECOCTATN 1) TO PAOTEP.

-4: CHATb nepembIYKy 1 NoACOeAVHUTL pere AaBieHnsa Unn nonnaBok.
: indepartati puntea si conectati presostatul si plutitorul.

3
3
3
3
TR _ 3.4 baglanti telini ¢ikariniz ve basingodlgeri veya samandirayi baglayiniz.
3
3
3

: retirar a ligagdo em ponte e ligar o pressostato ou o flutuador.
& Alyall of il jles Jagg sl dllyfid - 3 -
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IT
FR -
GB_
DE
NL_
ES _

SE _
GR

TR_
RU_
RO

Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato

I'elettropompa dalla rete di alimentazione.

Toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent étre effectuées qu'apres avoir

débranché I'électropompe du secteur.

All repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the electropump

from the power mains.

Samtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dirfen ausschlieBlich bei vom Versorgungsnetz

abgehangter Elektropumpe durchgefiihrt werden.

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden nadat de elektropomp

van het voedingsnetis losgekoppeld.

Antes de efectuar cualquier intervencion de reparacién y mantenimiento, se desconectara la

electrobomba de lared eléctrica.

Elpumpen ska alltid kopplas fran elnatet fore reparation eller underhall.

‘OAeg o1 £TTEPPAOEIG ETTIOKEUNG KOl CUVTAPNONG TIPETTEI VA EKTEAOUVTAI HOVAXA APOU OTTOCUVOETETE THV

NAEKTPIKA avTAia aTT6 T0 BiKTUO NAEKTPOBOTNONG.

Tim tamir ve bakim miidahaleleri, sadece elektro pompanin elektrik sebekesi ile baglantisi kesildikten

sonra yapilmalidir.

Bce onepauun no PEMOHTY N TeXHU4yeckomy 06CJ'Iy)KVIBaHl/IIO AOIMKHbI BbIMOMHATECA TOMbKO nocre

OTCOEeANHEHUs SNeKTpoHacoca OT CeTU 3NEeKTPonUTaHus.

Toate interventiile de reparatie si intretinere trebuie sa fie efectuate numai dupa ce ati deconectat

electropompa de lareteaua de alimentare.

Todas as intervengdes de reparacdo e manutencédo devem ser realizadas s6 depois de desligada a

electrobomba da rede de alimentag&o.
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IT -
FR _
GB
DE
NL
ES
SE
GR
TR
RU

RO_
PT

g

L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione.
L'électropompe dans les conditions de fonctionnement normal ne demande aucun type d'entretien.
In normal operation the electropump does not require any kind of maintenance.

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung.

De elektropomp is bij normale bedrijfscondities onderhoudsvrij.

La electrobomba en funcionamiento normal no requiere ningun tipo de mantenimiento.

Vid normal drift &r elpumpen underhallsfri.

‘Otav Aertoupyei kavovikd, n NAEKTPIKA avTAia Sev amaiTei kapia ouvTApnon.

Elektro pompanin normal ¢calismasi herhangi bir bakim islemini gerektirmez.

B ycrnoBusix HOpMarbHOM 3KCMyaTauun HacoCc He HYXOAeTcs B KakoM-riubo TeXHUYECKoM

obcnyxvBaHuu.

Electropompa, in timpul functionarii normale, nu necesita nici un tip de intretinere.
Durante o funcionamento normal, a electrobomba nédo necessita de nenhum tipo de manutencéo.
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IT _
FR _
GB _
DE _
NL -

SE -
GR_
TR
RU-
RO
PT _

Portata e pressione ridotta.

Débit et pression insuffisants.
Reduced flow rate and pressure.
Fordermenge und Druck vermindert.
Vermindering van opbrengst en druk.
Caudal y presion reducidos.
Reducerad kapacitet och tryck.
Meiwpévn Trapoyn kai Triearn.
Kapasite ve basing azaltiimis.
CokpalLeHHbIVi pacxof v Hanop.
Debit si presiune reduse.

Débito e pressao reduzidos.

NEVECVNIAPIEVE R

- Kontrollera rotationsriktningen.

- Verificati sensul de rotatie.

Verificare il senso di rotazione.
Vérifier le sens de rotation.

Check the direction of rotation.
Drehrichtung kontrollieren.
Controleer de draairichting.
Comprobar el sentido de rotacion.

EAéyETe TN QOp& TTEPIOTPOPNAG.
Rotasyon yéniini kontrol ediniz.
MpoBepuTb HanpaeneHue

BpaLUEHNs.

Verificar o sentido de rotagéo.
~olpgall olai] yand -
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IT _ vVerificare che le tubazioni non siano ostruite.

FR _ verifier que les tuyauteries ne sont pas bouchées.
GB _ Checkthat the pipes are not clogged.

DE _ Die Leitungen auf Verstopfungen kontrollieren.

NL _ controleer of de leidingen niet verstopt zijn.

ES _ Comprobar que las tuberias no estén obstruidas.

SE _ Kontrollera att réreninte &r igensatta.

GR BeBaiwbeite TTwg dev ival atro@paypéVol ol GWARVEG.
T Boru tesisatlarinin tikali olmadiklarini kontrol ediniz.
RU MpoBepuTb, 4TOGLI TPYGbI HE BbiNK 3aCOPeHsbI.

RO Verificati daca tubulatura nu este astupata.

PT _ verificar que as tubagens néo estejam entupidas.
& B e sl o) o pa il -
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IT _ Verificare lo stato di usura
della pompa.
FR _ verifier I'tat d'usure de la
pompe.
GB _ Check the state of wear of the
pump.
DE_ verschleiBzustand der
Pumpe kontrollieren.
NL_ Controleer de pomp op
slijtage.
ES Comprobar las condiciones IT
de desgaste de labomba. FR
SE _ Kontrollera pumpens skick. GB
GR EAéyEte TNV KkaTtdoTaon DE
@Bopdg TNG avTAiag. NL
TR Pompanin asinma ES
durumunu kontrol ediniz. SE
RU  Mposeputs cocTosiHue GR
13HOCa Hacoca.
RO Verificati starea de uzura a TR
pompei. RU
PT _ Verificar o estado de RO
desgaste da bomba. PT
g A Al Dla Als jand - &
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- Verificare eventuali perdite nell'impianto.
- Veérifier les éventuelles fuites dans l'installation.
- Checkforany leaks in the system.
- Die Anlage auf eventuelle Leckagen kontrollieren.
- Controleer het systeem op lekken.
~ Comprobar sihay pérdidas en lainstalacion.
Kontrollera attinstallationen inte lacker.
BeBaiwbeite Twg dev umdpxouv dlappoég oTnv
£yKaTaoTaon.
- Tesistekiolasi sizintilari kontrol ediniz.
~ TMpoBepuTb HanMuKe BOIMOXHbIX yTEYEK B CUCTEME.
- Verificati eventualele pierderi din instalatie.
- Verificar eventuais perdas nainstalagéo.
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE

- MAINTENANCE - WARTUNG - ONDERHOUD

MANTENIMIENTO - UNDERHALL - *YNTHPHZH - BAKIM
TEXHUYECKOE OBCJ/1Y>KNBA - OPERATIUNI DE INTRETINERE

MANUTENGAO -&Liall

CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB
CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB

CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB - CONTROL BOX/SUB

A

s DAB PUMPS LTD.
= Unit 4, Stortford Hall Industrial

CM23 5GZ - UK
info.uk&eire@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 652 776
Fax: +44 1279 657 727

.] DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4669218

E PUMPS AMERICA,

INC. DAB PUMPS DIVISION

3226 Benchmark Drive

Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com

Ph. :1-843-824-6332

Toll Free: 1-866-896-4DAB (4322)
Fax :1-843-797-3366

E 000 DWT GROUP
100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway,
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel.: +7 495 739 52 50
Fax: +7 495 485-3618

Via M. Polo, 14

WWW.

Via Marco Polo, 14 |

Park Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts

DAB PUMPS S.p.A.
- 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950

.dabpumps.com

<D
DWT HOLDING S.p.A.
Sede Legale / Headquarter:

www.dwtgroup.com

v

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280

Fax: +31 416 387299

E DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tonisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0
Fax: +49 2151 82136-36

ONIMVTINYIA - ONNHYY TMYT - NOILVHVTO3d - NOILVYVTO3d - INOIZVHVIHOId

= DAB PUMPS IBERICA S.L.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia Planta 1*
28830 - San Fernando De Henares -
Madrid - Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

- DAB PUMPS CHINA
Shandong Sheng Qingdao Shi
Jinji Jishu Kaifaqu Kaituo Rd
ZIP PC266510
CN - China
info.china@dwtgroup.com
Tel.: +8613608963089
Fax: +8653286812210
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LS MOTORS LETRONCS

35035 Mestrino | Padova | Italy

MOTORI - MOTEURS - MOTORS - MOTOREN

IT g consiglia di far revisionare I'impianto ogni 6 mesi da un tecnico specializzato.

FR _ llestconseillé de faire contrdler I'installation tous les 6 mois par un technicien spécialisé.

GB  Itis recommended to have the system overhauled every 6 months by a specialised technician.

DE _ wirempfehlen die Anlage alle 6 Monate von einem Techniker iiberpriifen zu lassen.

NL - Aanbevolen wordt het systeem om de 6 maanden te laten nakijken door een gespecialiseerde
technicus.

ES  se aconseja larevision de la instalacién por un técnico especializado cada 6 meses.

SE _ Detrekommenderas attinstallationen besiktigas en gangi halvaret av en specialiserad tekniker.

GR _ syviotatal n yeviki £MBEWPNON/ETIIOKEUR TG EYKATAOTAONG AT £vav eEEISIKEUEVO TEXVIKO,
KA&OE 6 Priveg.

TR _ Tesisin her 6 ayda bir uzman bir teknisyen tarafindan revizyona tabi tutulmasi tavsiye olunur.

RU - PekomeHpyeTcsi nopyuuTh creumanuanpoBaHoMy TeXHUKY nepeGopKy BCei CUCTeMbI Kaxkable 6
MecsiLeB.

RO Serecomanda efectuarea unei revizii a instalatiei o data la 6 luni de catre un tehnician specializat.

PT _ Aconselha-se amandar controlar a instalagdo de 6 em 6 meses por um técnico especializado.
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IT _ In caso di lunghi periodi di inattivita, si consiglia di
avviare lapompa 2 o 3 volte al mese.

FR . Encasde longues périodes d'inactivité, il est conseillé
de mettre la pompe en marche 2 ou 3 fois par mois.

GB_ In the event of long periods of inactivity it is
recommended to start up the pump 2 or 3 times a
month.

DE _ Falls die Pumpe langere Zeit nicht benutzt wird, sollte
sie monatlich 2- bis 3-mal eingeschaltet werden.

NL _ Indien de pomp voor lange tijd niet gebruikt wordt, is
het raadzaam hem 2 tot 3 keer per maand aan te
zetten.

ES  En caso de largos periodos de inactividad, se
aconseja poner en marcha la bomba 2 6 3 veces al
mes.

SE _ Om pumpen inte anvands under en langre tid
rekommenderas det att starta pumpen 2 till 3 ganger i
manaden.

GR_ 5¢ TIEPITITWON HOKPOXPOVIOG adpAvelag, CUVIGTATAI
va B€teTe o€ Aeitoupyia TNV avtAia, 2 | 3 @opég To
uAva.

TR Uzunsiireli atil kalma durumlarinda, pompanin ayda 2
veya 3 defa galistiriimasi tavsiye edilir.

RU . B ‘cnyyae anutenbHbIX MpocToeB pekomeHayetcs
npou3BoAnTb 3anyck Hacoca 2 3 pas3a B MecsiLl,.

RO _ In cazul unor perioade lungi de inactivitate, se
recomanda pornirea pompei de 2 sau 3 ori pe luna.

PT _ No caso de periodos demorados de inactividade,
aconselha-se a por em funcionamento a bomba 2 ou 3 -
vezes por més.
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3 X ON-OFF

La pompa si avvia e si arresta frequentemente.

La pompe démarre et s'arréte fréquemment.

The pump starts and stops frequently.

Die Pumpe schaltet sich haufig ein und aus.

- De pomp start en stopt veelvuldig.

Labomba arrancay se para frecuentemente.

Pumpen startar och stannar ofta.

H avtAia 1iBeTal og Aeitoupyia Kal OTAPOTEE!

ouyva.

Pompa ¢ok sik calistirilip kapatiliyor.

RU _ Hacoc uacto sanyckaetcs 1 ocTaHaenmsaetcs.

RO Pompa se porneste si se opreste in mod
frecvent.

PT _ Abomba arranca e para frequentemente.
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IT _ Verificare il funzionamento della valvola diritegno e le dimensioni del serbatoio.

FR _ verifier le fonctionnement de la soupape de retenue et les dimensions du réservoir.

GB  Check operation of the check valve and the dimensions of the tank.

DE - Die Funktion des Riickschlagventils und die GréRe des Tanks kontrollieren.

NL _ Controleer de werking van de terugslagklep en de afmetingen van het reservoir.

ES _ Comprobar el funcionamiento de la valvula de retencion y las dimensiones del deposito.
SE - Kontrollera att kontrollventilen fungerar. Kontrollera matten pa tanken.

GR_ EAéygTe T AeiToupyia Tng avaoTaATIKAG BaABidag kai Tig dIaoTATEIG TOU doxEiou.

TR_ Sikistirma valfinin galismasini ve deponun boyutlarini kontrol ediniz.

RU_ MposepuTb hyHKLMOHMPOBaHIE CTONOPHOTO KNanaHa 1 pasMepsl pesepeyapa.

RO Verificati functionarea robinetului de sectionare si dimensiunile rezervorului.

PT _ Verificar o funcionamento da valvula de retengao e as dimensdes do reservatério.
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IT _ Nelcasodi giunzione del cavo elettrico, utilizzare un cavo di sezione adeguata.

FR _ Danslecas de jonction du cable électrique, utiliser un cable de section adéquate.

GB _ Ifajoinistobe made in the electric cable, use a cable with an adequate section.

DE _ Falls das Stromkabel verlangert werden soll, ein Kabel mit gleichem Querschnitt benutzen.
NL Bij verbinding van de elektriciteitskabel, een kabel van geschikte doorsnede gebruiken.

ES _ Enelcasode empalme del cable eléctrico, utilizar un cable de seccién adecuada.

SE _ vid skarvning av elkabeln ska en kabel med Iampligt tvarsnitt anvandas.

GR  5emepitTwon mpogkTaong oTo NAEKTPIKS KAAWBIO, XPNOILOTIOIRGTE £va KaAWSI0 KATAAANANG SIOTOPIG.
TR _ Elektrik kablosunun bitistirilmesi durumunda, uygun kesitli bir kablo kullaniniz.

RU _ fns yanuHenms anekrpudeckoro kaGens MCnons3oBarh kaberb HAANeXaLero Ce4eHns.

RO _ In cazulimbinarii cablului electric, utilizati un cablu cu sectiune adecvata.

PT  Nocaso de juncéo no cabo eléctrico, utilizar um cabo de secg¢do adequada.
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IT _ Non & possibile effettuare alcun intervento sui motori in quanto
l'impermeabilita & eseguita dalla Ditta costruttrice.

FR _ | n'est pas possible d'intervenir sur les moteurs dans la mesure ou
I'étanchéité est effectuée par le constructeur.

GB _ tis not possible to carry out any work on the motors since they are
made impermeable by the manufacturer.

DE  Auf die Motoren kann nicht zugegriffen werden, da diese vom
Hersteller abgedichtet werden.

NL - Er kunnen geen werkzaamheden aan de motoren worden verricht,
aangezien alleen de fabrikant zelf de motoren waterdicht kan maken.

ES _ No es posible efectuar ninguna intervencion en los motores, dado
que laimpermeabilidad viene efectuada por el Fabricante.

SE _ Inget ingrepp kan utféras pa motorn eftersom dess vattentathet
maste garanteras av tillverkaren.

GR  Aev eival Suvary kapia emépBacn oToug KIVATAPES yiaTi eival
oPPAyYICPEVOI ATTO TO EPYOCTACIO.

TR Su gegirmezlik imalatgi firma tarafindan uygulandigindan, motorlar
lizerinde herhangi bir miidahalede bulunmak mimkin degildir.

RU. He BosmoxHO npousBecTn kakoe-nnbo BMeLIATENbCTBO B
[ABUraTenu, Tak kak MX repMeTU4HOCTb obecreyeHa Ha 3aBoge-
npoussoguTene.

RO Nu este posibila efectuarea nici unei interventii la motoare deoarece
impermeabilitatea este efectuata de catre firma constructoare.

PT _ Nzo é possivel efectuar operagdes nos motores, uma vez que a
impermeabilidade é realizada pelo Fabricante.

& 395 GpbiB pac plac o3l gilall e Zylas gl pll oSy ¥ -
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IT _ jimotore non parte.

FR _ Lemoteurne démarre pas.
GB _ The motor does not start.
DE . Der Motor lauftnichtan.
NL_ De motor slaat nietaan.

ES - Elmotornoarranca.

SE _ Motorn startarinte.

GR_ Oxivntipag dev TiBeTal o€ Aeitoupyia.
TR Motor galigmiyor.

RU- [suratens He 3anyckaetcs.
RO Motorul nuporneste.

PT - Omotornéoarranca.

& Jasy ¥ daall -

IT _ Funzionamento a secco, se presente centralina
FR _ Intervention de la protection contre le fonctionnement a
GB _ Dry running, if an electronic control unit with this

DE  Trockenlauf, bei Pumpe mit Steuergerat.
NL_ Droog bedrijf,

ES _ Intervencion de la proteccion contra el funcionamiento

SE _ Torrdrift (om elektronisk styrenhet finns). ~

B C

IT _ verificare eventuali perdite IT _ verificareil pressostato e le sonde ( se presenti ).

nell'impianto. FR _ verifier le pressostat et les sondes (si la pompe en
FR _ verifier les éventuelles fuites dans estmunie).

l'installation. GB _ Check the pressure switch and the probes (if
GB _ Checkforany leaks in the system. present).

DE . Den Druckwachter und die Sonden kontrollieren
(falls vorhanden).
NL _ Controleer de drukschakelaar en sondes (indien

DE _ Die Anlage auf eventuelle Leckagen
kontrollieren.
NL _ Controleer het systeemop lekken.

ES . o aanwezig).
Comprobar si hay pérdidas en la ES  Comprobar el presostato y las sondas (de
instalacion. haberlas)

SE - gi';gonera att installationen inte SE _ Kontrollera tryckvakten och sonderna (om dessa

r )
3 , finns).

GR Befaiwbeire mwg Sev umdpxouv GR_ EAéyére Tov TpecooTtam kai Ta aiclnmipia (av
BIapPOEG TNV EyKATACTAOT. UTIGEYOUV).

TR _ Tesisteki olasi sizintilari kontrol TR Basingolgeri ve sondalari (mevcut iseler) kontrol
ediniz. ediniz.

RU_ Mpoeeputs Hanuune Bo3MOXHbIX RU. Mposeputs pene gaenenns i aatumku (€cnm o
yTeuek B cucteme. nmeloTcs).

RO_ Verificati eventualele pierderi din RO verificati presostatul si sondele (daca sunt
instalatie. prezente).

PT _ verificar eventuais perdas na PT_ Verificar o pressostato e as sondas (se presentes).
instalag&o. & (g 13]) pluallgbhasll jlegs jans -

& lendl b iy Bagaga il La 13] pand -

RU_ ®yHkuynoHnposanme Beyxylo, ecnu ycTaHoBneH

PT _ Funcionamento a seco, se presente a central

E g i1 Sl casng 13] ,chlandly Janll ais dlanl dylac calisi -

A

elettronica.

sec, sila pompe estassociée a un coffret électronique.
functionis present.

in geval van elektronische
besturingseenheid.

en seco, de existir la centralita electronica.

— 7
GR_ "EMegn vepou, €' 600V UTIGPXEl NAEKTPOVIKO : e
KOVTPOA. T e -
TR Pompa koruma islevine sahip elektronik santral ile
donatiimis ise, kuru galismaya karsi koruma islevinin C

miidahalesi. IT _ Verificare che il motore sia sotto

- tensione.
SMEKTPOHHbIN 6”°Kynpasn_ewﬂ‘ . . FR  verifier que le moteur est sous
RO Functionare in gol, daca exista centralina electronica. tension

on: GB - Check thatthe motor s live.
electronica. DE _ Priifen, ob der Motor unter
Spannung steht.

NL_ Controleer of de motor onder
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(IT)  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i
prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti direttive:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electr icC
ed alle seguenti norme:
— EN60335-1:02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
EN 60335-2-41: 03 (Particular Requirements for Pumps)
(FR) DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) lItaly, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les
produits auxquels cette déclaration se référe sont conformes aux directives suivantes:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
~ 2004/108/CE (Electr ic C ibility Dil ive)
ainsi qu'aux normes suivantes:
— EN60335-1:02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
— EN60335-2-41: 03 (Particular Requirements for Pumps)
(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, declare under our responsibility that the products to which
this declaration refers are in conformity with the following directives:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electr icC
and with the following standards:
— EN60335-1:02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
— EN60335-2-41: 03 (Particular Requirements for Pumps)
(DE) EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, erkldren unter unserer ausschlieBlichen Verantwortlichkeit,
dass die Produkte auf die sich diese Erklarung bezieht, den folgenden Richtlinien:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electr icC
sowie den folgenden Normen entsprechen:
— EN60335-1:02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety).
EN 60335-2-41: 03 (Particular Requirements for Pumps).
(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) ltaly, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de
producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende richtlijnen zijn:
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electr icC ibility Directive)
en conform de volgende normen:
— EN60335-1:02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
— EN60335-2-41: 03 (Particular Requirements for Pumps)
(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los
productos alos que se refiere esta declaracion son conformes con las directivas siguientes:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electr ic C ibility Dil ive)
y con las normas siguientes:
— EN60335-1:02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety).
— EN60335-2-41: 03 (Particular Requirements for Pumps).
(SE) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, forsakrar under eget ansvar att produkterna som denna
forsakran avser ar i overensstammelse med foljande direktiv:

ibility Directive)

ibility Directive)

ibility Directive)

B ES spanning staat.
IT _ Verificare la presenza ditutte le fasi. Com;?robar que el motor esté bajo
FR  veérifier la présence de toutes les phases tension. 5
P! P - SE _ Kontrollera att motorn ar
GB _ Check thatall the phases are present. i
DE . . n spanningssatt.
Die Prasenz aller Phasen kontrollieren. GR_ BeBaiwbeite mwg o KIvnTAPAg
NL _ Controleer ofalle fasen aanwezig zijn. TPOQOBOTEITA PE TAOT).
ES _ Comprobarla presencia de todas las fases. TR Motorun gerilim altinda oldugunu
SE - Kontrollera attalla faser finns. kontrol ediniz.
GR BeBaiwBeite yia v rapoudia OAwv Twv QAoEwV. RU. MpoBepuTk, 4TOGLI ABUTaTEND
TR _ Tiimfazlarin mevcudiyetini kontrol ediniz. Gbin 3anuraH.
RU._ MpoBepUTL HanMune Beex has. RO verificati daca motorul este sub

RO _ Verificati prezenta tuturor fazelor. PT tens_;_une. .
PT _ Verificar a presenca de todas as fases. - :/einsg;ar se o motor esta sob

& Jalall sias sgg o gl - &

g e dyaall o e gasill -

MOTOREN - MOTORES - KINHTHPEZ - MOTORLAR
ABUIATEJIN - MOTOARE - MOTORES - i/ j5igall

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

(GR) AHAQZIH ZYMMOP®QZIHZ EK
H etaipeia, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, AnAwvel uTreUBuva TTwg Ta TTPoidvTa oTa oTroia
ava@épeTal n Tapouoa SHAWGN, CUUHOPPWVOVTAI LE TIG TIPOBIAYPAPES TWV TTAPAKATW 08NYIWV:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (EI ic C
KQll PE TOUG TIOPOKATW KAVOVIGHOUG:
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(TR)  CE UYGUNLUK BEYANNAMESI
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, Minhasir sorumlulugumuz altinda olarak asagida
belirtilen ve isbu beyannamenin iliskin oldugu Uriinlerin asagidaki direktiflere:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (EI ic C ibility Dii ive)
ve asagidaki standartlara uygun olduklarini beyan ederiz:
— EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(RU)  3ASABIIEHME O COOTBETCTBUU CE
Mbi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, 3asiBnsiem noa nonHy:o Hally OTBETCTBEHHOCTb, 4TO
U3flensi K KOTOPbIM OTHOCUTCS AaHHOE 3asiBrIeHIe, OTBEYalT TPEGOBAHMAM CreMlyIoLINX ANPEKTHB:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electr ic Ct
VI CriefiytoLIMX HOPMAaTUBOB:
— EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) Italy, declaram sub exclusiva noastra responsabilitate ca
produsele la care se refera aceasta declaratie sunt conforme cu urmatoarele directive:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electr ic C
si cu urmatoarele norme:
— EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(PT) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE
No6s, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) lItaly, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que
os produtos aos quais esta declaragéo diz respeito, estdo em conformidade com as seguintes directivas:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electr ic C
e com as seguintes normas
— EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

ibility Directive)

ibility Directive)

ibility Directive)

ibility Directive)
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DAB Pumps S.p.A. - Via Marco Polo, 14 Mestrino (PD) Italy
clatiall b Lalal) Uil g e Cnd & peai

Al e AayUae saledl) o8 o~ g Led] )
2006/95/CE (Low Voltage Directive)

2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

Al Aadas
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances — Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

et @ﬁq“’{

Mestrino (PD), 25/11/2010

Francesco Sinico

och féljande standarder:
— EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances Safety)
— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

)

\

Technical Director
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