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IT _ Linstallazione, l'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere

eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza
generali e locali vigenti. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni fara
decadere ogni diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.

FR_ L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent étre

exécutés par du personnel spécialisé, dans le respect des normes de sécurité
générales et locales en vigueur. Le non-respect de ces instructions fait perdre
tout droit & la garantie en plus de mettre en danger les personnes et les choses.

GB_ Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by

skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in
force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance
under guarantee.

DE _ Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung miissen von Fachpersonal unter

Einhaltung der allgemeinen und 6rtlichen Sicherheitsvorschriften erfolgen. Die Nichteinhaltung
dieser Anweisungen kann Personen- und Sachschaden verursachen und lasst auBerdem
jeden Garantieanspruch verfallen.

De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd door

gespecialiseerd personeel, overeenkomstig de geldende algemene en plaatselijke
veiligheidsvoorschriften. Het veronachtzamen van deze voorschriften doet ieder recht op
garantie vervallen en brengt bovendien gevaar met zich mee voor personen en voorwerpen.

Tanto la instalacion como la conexién eléctrica y la puesta en ejercicio seran llevadas a cabo por

personal cualificado en el cumplimiento de las normas de seguridad generales y locales en vigor.
El incumplimiento de las presentes instrucciones anulard todo derecho a intervenciones
cubiertas por la garantia, ademas de poner en peligro tanto a las personas como alas cosas.

beachten.

Tabnuuke.

Rispettare i dati tecnici riportati in targhetta dati.

Respecter les caractéristiques techniques figurant sur la
plaquette des données.

Respect the technical data shown on the data plate.

Die am Typenschild angefiihrten technischen Daten

- Neemde technische gegevens op het typeplaatje in acht.

- Respetarlos datos técnicos de la placa de caracteristicas.

Respektera tekniska data pa markplatarna.

GR_ TnPAOCTE Ta TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKG TTOU avaypd@ovTal aTnv
TIVaKida TNG avTAiag.

TR _ Veriplakasinda belirtilen teknik verileri uygulayiniz.

SK _ Respektujte technické tdaje na stitku.

RU . Cobniopath TexHnieckme aaHHbIe, ykazaHHble Ha 3aBofCKol

LT - vadovaukités duomenimis nurodytais ant gamyklinés siurblio
duomeny plokstelés.
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GR_

TR_

SK_

RU

LT

Installation, elanslutning och idrifttagande ska endast géras av specialiserad personal enligt

géllande allménna och lokala sakerhetsforeskrifter. Férsummelse av dessa anvisningar gor att
garantin upphavs. Forsummelse kan dven utséatta personer och saker for fara.

H eykardoTtaon, n nAekTpikf olOvdeon kal n Béon o€ Aeitoupyia TG aviAiag , TPETTEl va

€KTEAETTOUV ATTO EGEIDIKEUPEVOUG TEXVIKOUG, CUNPUWVA PE TOUG IOXUOVTEG TOTTIKOUG KOl YEVIKOUG
Kavoveg ao@aleiag. H un tipnon twv mapakdtw odnyiwv BETel o€ KivOUvo TNV akepadTnTa
ATOHWYV KAl QVTIKEIPEVWY KOl £XEI 0V £TTAKOAOUBO TN SIAKOTTA 1I0XU0G TNG yyUNoNG.

Kurma, elektrik baglantisi ve hizmete alma, genel anlamda ve yerel olarak yiirirliikte olan

guvenlik standartlarina uygun sekilde uzman personel tarafindan gercgeklestiriimelidir. Bu
bilgilere uyulmamasi, kisi ve nesneleri tehlikeye atmaktan baska, garanti hususunda her hakkin
dismesine sebep olur.

Instalacia, elektrické napojenie a uvedenie do chodu musi previest odborny personal,

reSpektujuc platné vSéeobecné a miestne bezpecnostné normy. Pri nedodrzani navodu sa
zaruka stava neplatnou a okrem toho sa vystavia nebezpeciu osoby a predmety.

MoHTax, AreKTpuyeckne coegmHeHus 1 3anyck B 3KCnyaTtaunto OOMMKHbI OCYLLEeCTBATLCA

CreunanMaMpoBaHHbIM MepCoHanoM C COGMIOAEHUEM OBLWMX U MECTHbIX AENCTBYIOLMX
npasun no 6Ge3onacHocTU. HecobniofeHne AaHHbIX MHCTPYKUMA aHynupyeT npaBo Ha
rapaHTUiiHoe o6CnyX1BaHUE, a Takke NOABEPraeT ONacHOCTY NePCcoHan u 06opyaoBaHue.

Montavimas, elektros sujungimai ir paleidimo derinimo darbai turi bati atliekami kvalifikuoty

darbuotojy, laikantis bendry ir vietiniy saugumo reikalavimy. Siy instrukcijy nesilaikymas ne tik
sukelia rizikg asmeniniam saugumui bei jrangos sugadinimui, bet ir panaikina teises | garantinj

aptarnavima.
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IT _ Lelettropompa non & adatta a pompare liquidi
infiammabili o pericolosi.

FR _ 'électropompe n'est pas indiquée pour pomper des
liquides inflammables ou dangereux.

GB_ The electropump is not suitable for pumping
inflammable or dangerous liquids.

DE  Die Elektropumpe ist nicht zum Pumpen von
entflammbaren oder geféhrlichen Flissigkeiten
geeignet.

NL _ De elektropomp is niet geschikt voor het pompen van
ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen.

ES _ La electrobomba no es apta para bombear liquidos
inflamables o peligrosos.

SE  Elpumpen &r inte lamplig fér pumpning av
lattantandliga eller farliga vatskor.

GR_H NAEKTPIKN avTAia dev eival KatdAAnAn yia Tnv
GVTANON EUPAEKTWV 1 ETTIKIVOUVWYV UYPLIV.

TR Elektro pompa parlayici veya tehlikeli sivilarin
pompalanmasi igin uygun degildir.

SK  Elektrické Cerpadlo nie je vhodné na cerpanie
horlavin alebo nebezpeénych tekutin.

RU. 3nektpoHacoc HenpurofeH Ans nepekaunsaHus
TOPHOYVX UIN OMACHBIX KUAKOCTEN.

LT Sis elektrinis siurblys netinka lengvai
uzsiliepsnojanéiy ir pavojingy skysciy siurbimui.
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- Rispettare gli schemi elettrici.
Respecterles schémas électriques.
- Follow the wiring diagrams.

- Die Schaltpléne einhalten.

- Neemde schakelschema'sin acht.

- Respetarlos esquemas eléctricos.

- Respektera elscheman.

TnpnoTe Ta nAekTpIKG dlaypaupaTa.
- Elektrik semalarina uyunuz.

- Res$pektujte elektrické schémy.

RU Co6niopgats ykaszaHua Ha

3MEKTPUYECKMX CXEMaX.

LT - vadovaukités elektros sujungimy
schemomis.
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SE _ Natspanningen ska éverensstimma med motorns

GR_

TR_
SK_
RU_
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Eseguire un buon collegamento a terra.
Effectuer une bonne mise alaterre.
Make a good earth connection.

Fireine ausreichende Erdung sorgen.
Zorg voor een degelijke aarding.
Ejecutar unabuena conexioén atierra.
Setill attjordanslutningen ar effektiv.
Kavte pia koA ouvdeopoloyia
yeiwong.

lyi bir topraklama gergeklestiriniz.
Uzemnenie musi byt prevedené

spravne.
MpoussecTn Hapnexauwee
coefMHeHe 3a3eMMneHus.

Geraijzeminkite.
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- La tensione di rete deve corrispondere a quella di

targa del motore.

La tension de secteur doit correspondre a celle de la
plaque du moteur.

The mains voltage must be the same as that shown on
the motor plate.

Die Netzspannung muf? dem Wert des Motor-
Typenschilds entsprechen.

De netspanning moet overeenkomen met de
spanning die is aangegeven op het motorplaatje.

La tension de la linea correspondera al dato indicado
enlaplacadel motor.

IT _ In caso di riparazione o manutenzione scollegare sempre

FR_ En cas de réparation ou de maintenance, débrancher
toujours I'électropompe du secteur.

GB_ |n the event of repair or maintenance, always disconnect
the electropump from the power mains.

DE _ Vor Reparaturen oder Wartungsarbeiten die Elektropumpe
stets vom Versorgungsnetz abhéngen.

NL _ Voor reparaties of onderhoud moet de elektropomp altijd
van het voedingsnet worden losgekoppeld.

ES _ Paralas intervenciones de reparacion y mantenimiento, se
desconectara siempre antes la electrobomba de la red
eléctrica.

SE _ Elpumpen ska alltid kopplas fran elnatet fore reparation

I'elettropompa dalla rete di alimentazione.

mérkdata.

KivnTApa.

H 1d0on TOU NAEKTPIKOU BIKTUOU TTPETTEI VA AVTIOTOIXET
otV TGON TIOU avaypa@eTal OTnV TTIvVaKida Tou

Sebeke gerilimi motor plakasinda belirtilen gerilime
uygun olmalidir.
Napatie elektrickej siete musi byt zhodné s napatim,
oznac¢enym na stitku motora.
HanpsxeHne ceTW [OMXHO COOTBETCTBOBATH
3HAYEHMIO 3aBOACKOV TabNMyKM ABUraTens.
Tinklo jtampa turi atitikti nurodytg ant gamyklinés
siurblio duomeny plokstelés.
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DE
NL

IT L'elettropompa dev’essere posizionatail pili vicino possibile al liquido da pompare.

FR _ | '¢lectropompe doit étre positionnée le plus prés possible du liquide a pomper.

GB _ The electropump must be positioned as close as possible to the liquid to be pumped.

- Die Elektropumpe soll so nahe wie mdglich an der zu pumpenden Flussigkeit

aufgestellt werden.

De elektropomp moet zo dicht mogelijk bij de te pompen vloeistof worden opgesteld.

ES — Hay que colocar la electrobomba lo mas cerca posible del liquido a bombear.

SE _ Elpumpen ska placeras sa nara pumpvatskan som méjligt.

GR  H nAektpikr avTAia TPETTEl Vo TOTIOBETNOET GO0 TO BUVATOV TTIO KOVTA GTO UYPO TIoU
TIPOKEITal va aVTANOE.

TR _ Elektro pompa, pompalayacadi siviya miimkiin oldugu kadar yakin yerlestirilmis

olmalidir.

SK . Elektrické Cerpadlo musi byt umiestnené v bezprostrednej blizkosti ¢erpanej
tekutiny.

RU . 3nektpoHacoc gomkeH 6biTb yCTaHOBEH kak MOXHO Brivke k nepekaqnsaemoit
KUOKOCTU.

LT Siurblys turi bati sumontuotas kiek galima arciau prie siurbiamo skyscio.
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IT _ Installare unavalvola difondoin aspirazione.
FR _ |nstallerun clapet de pied surl'aspiration.
GB _ |nstall afoot valve on suction.

DE _ AmAnsaugteil ein Bodenventil installieren.
NL _ |nstalleerinde aanzuiging een voetklep.

ES _ Instalarunavalvula de pie enla aspiracion.
SE _ Installera en bottenventil pasugledningen.
GR _ TomobemioTe 0TV avappdenon pia BaABida

Tod6G.

TR . Emme icin bir dip valfi yerlestiriniz.

SK Nainstalujte ventilovy saci kos.

RU _ Ha scacsiBaHum Heobxoanmo ycTaHoBITL
[IOHHBbI KNanax.

LT _ Siurbimo linijoje sumontuokite atbulinj

voztuva.

g il allac 3 glill b alas oS5 o -

ellerunderhall.

GR_ 5S¢ mepimTwon €MOKEUAS 1§ GUVTAPNONG, OTTOCUVBEETE

TTAvVTa TNV avTAia a1Té TO SiKTUO NAEKTPODATNONG.

TR Tamir veya bakim islemlerinin ele alinmasi
gerekmesi halinde, elektro pompanin elektrik sebekesi ile

baglantisini kesiniz.

SK _ V pripade oprav alebo udrzby elektrické derpadio treba

vzdy odpojit' z napajace;j siete.

RU. B crnyyae pemoHTa Mnm TexHuueckoro oBCryXMBaHMs
HEoBXoaNMOo BCerga OTCOEAMHSTL 3MEKTPOHACOC OT CeTh

BNEeKTponuTaHus.

LT Remontuojant arba aptarnaujant, iStjunkite siurblji$ tinklo.
& sisall e AiliyeSIl Ll Jumd oy aSEll cuny Gileall of mulaill cdls b -

JET-JETINOX= MAX: 0,8 MPA (8 BAR)

JETCOM =MAX: 0,6 MPA (6 BAR)

IT _ Per motori trifase controllare il giusto senso di rotazione del motore che dovra avvenire in senso
orario. In caso contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato

I'elettropompa dalla rete di alimentazione.

FR _ Pour des moteurs triphasés, contrdler le bon sens de rotation du moteur qui devra étre dans le sens
des aiguilles d'une montre. Dans le cas contraire, inverser deux conducteurs de phase
quelconques, aprés avoir débranché I'électropompe du secteur.

GB _ For three-phase motors check the correct direction of rotation of the motor which must be clockwise.
Otherwise invert any two phase leads, after having disconnected the electropump from the power

mains.

DE _ Bei dreiphasigen Motoren die korrekte Drehrichtung kontrollieren, die im Uhrzeigersinn sein mufR.
Im gegenteiligen Fall die Elektropumpe vom Versorgungsnetz abhangen und zwei beliebige

Phasenleiter austauschen.

NL - Controleer voor driefasemotoren de draairichting van de motor; deze moet met de klok mee zijn. Als
die niet zo is moeten twee willekeurige fasegeleiders onderling worden verwisseld; koppel om dit te

doen de elektropomp eerst van het voedingsnet.

ES Respecto a los motores trifasicos, comprobar el correcto sentido de rotacion del motor, que debera

ser en el sentido de las agujas del reloj. De no ser asi,

primero desconectar la electrobomba de la

red eléctricay luego invertir entre si dos conductores de fase cualesquiera.
SE _ Kontrollera att trefasmotorerna roterar medsols. | motsatt fall, koppla forst elpumpen fran elnatet

och kasta sedan omtva av fasledarna.

GR_ ZTOUG TPIPACIKOUG KIVNTAPES EAEYETE Qv Eival CWOTH N opd TTEPIOTPOPHAS TOUG (TTPETTEI vVa gival idia
HE TN QOPa TwV JEIKTWY Tou poAoyiol). Ze avTiBETN TTEPITTTWON, avTIoTPEWTE BUO OTTOIOUCDNTIOTE
aywyoug aong, agol ammoouvdEoeTe TNV avTAia aTT6 TO BIKTUO NAEKTPOBOTNONG.

TR Ug fazli motorlar igin motorun rotasyonunun dogru

yonde, yani saat yelkovani istikametinde

gelistigini kontrol ediniz. Aksi takdirde, elektro pompayi besleme sebekesinden ¢ozdikten sonra,

herhangi iki faz kond(iktoriinii aralarinda ters geviriniz.

SK_ u trojfazovych motoroch skontrolujte spravny smer toenia motora tak, aby sa motor tocil v smere
hodinovych rugi¢iek. V opaénom pripade, po odpojeni elektrického Cerpadla zo siete, komutujte

medzi sebou ktorékolvek dva fazové vodice.

RU B tpexchasHbix geuraTensix npoBepuTs NpaBuibHOE HanpaseHe BpaLUeHms ABUraTens, KoTopoe
AOIMKHO OCYLLEeCTBIATLCA NO yacoBoW CTpernke. B NPOTUBHOM Ciny4yae NOMeHATb MmectaMmn nobble
[iBa nNpoBoza (pasbl, OTCOEANHUB MEKTPOHACOC OT CETU AMNEKTPONUTAHUSI.

LT - Trijy faziy siurbliams patikrinkite variklio sukimosi kryptj, kuri turi bti laikrodZio sukimosi kryptimi.
Jeigu variklis sukasi j kitg puse, atjungus siurblj nuo tinklo, sukeiskite dviejy faziy laidus.
& ool sl olai¥l e aSHI cany jgall LN ol ygigall Al b -

ol Al duSall =TI 3

elall qylie ol jgs olaily

of s gall daall

rlaga g ] T o puSall g Ll oSl Auaull e &l Sl Eaall Jay

gl

g

- Nonavviare I'elettropompa senza averla riempita.

- De elektropomp mag niet gestart worden zonder eerst gevuld

- Fyllelpumpeninnan den startas.
- Mnv Bétete oe Aeitoupyia TNV avTAia, av Sev TNV EXETE

- He BkntoyaTb Hacoc, He BbIMONHUB nepeg atum ero

- Nepaleiskite neuzpildyto siurblio.

Ne pas mettre en marche I'électropompe sans I'avoir remplie.
Do not start up the electropump without having filled it.
Die Elektropumpe nicht ungefillt einschalten.

te zijn.
No poner en marcha la electrobomba sin haberla llenado
antes.

YEMioEL

Elektro pompayi doldurmadan o6nce, bos olarak
calistirmayiniz.

Elektrické cerpadlo najprv naplite a az potom zapnite.

Haanexatlee HanorHeHue.

i 8 2l oS0 Al i pas -

completamente il corpo pompa.
complétement le corps de la pompe.

pump body.

NL

IT _ Per lunghi periodi di inattivita o di gelo, svuotare
FR _ Pendant les longues périodes d'inactivité ou de gel, vider
GB  For long periods of inactivity or frost, completely drain the

DE . |m Falle des langeren Nichtgebrauchs oder bei
Frostgefahr den Pumpenkérper ganz entleeren.

- Indien de pomp voor lange tijd niet gebruikt wordt of bij
vorst, het pomphuis volledig leeg maken.

ES _ Enelcasode largos periodos de inactividad o peligro de

IT _ Lautoventilazione deve sempre essere

garantita.

FR _ L'autoventilation doit toujours &tre
garantie.

GB _ Self-ventilation must always be
guaranteed.

DE_ Die Eigenbelliftung muB stets
sichergestellt sein.

NL_ De automatische ventilatie moet altijd
gegarandeerd zijn.

ES _ Estara siempre garantizada la
autoventilacion.

SE _ pen naturliga ventilationen ska alltid
varagod.

GR  Mpémel mavia va  e€acahiovial ol
OUVIBKEG QUTO-AEPIOHOU.

TR Otomatik havalandirma her zaman
garanti edilmelidir.

SK_ Samoventilacia musi byt vzdy

zarucena.

RU_ Bcerpa pomxna obecneunsatbes
CaMOBEHTUMALMS.

LT _ visada turi bati uztikrinta siurblio variklio
ventiliacija.

td 5 agia Ladl S ol ey gilall gl -

IT _ Impedire l'accesso all’elettropompa ai non addetti.

FR _ Empécher I'accés a I'électropompe de la part des
personnes étrangéres au service.

GB _ Preventunauthorised access to the electropump.

DE  Die Elektropumpe gegen den Zugriff von unbefugten
Personen schiitzen.

NL - Laat niet geautoriseerde personen niet bij de pomp
komen.

ES - Impedir el acceso a la electrobomba a las personas
no encargadas.

SE _ Setillattobehérigainte hartilltrade till elpumpen.

GR _ Amayopetote v TpéoBacn oty aviAia, oe un
appodia dropa.

TR - ligisi olmayan kisilerin elektro pompaya ulagmalarina
izin vermeyiniz.

SK_ Nepovolané osoby maju pristup k elektrickému
Cerpadlu zakazany.

RU_ 3anpetuts gocTyn k Hacocy HeynonmHOMOUYEHHbIM

nmuam.
LT - Uzdrausti nejgalioty asmeny prigjima prie siurblio.
td it puall gagll Jaliia e Tasas Al le Blaall -

collegano direttamente alla rete di alimentazione.

connected directly to the power mains.

elnatet.

‘ dogrudan dogruya elektrik sebekesine baglanirlar.

OFF RU priamo na napajaciu siet.

hielo, vaciar completamente el cuerpo de labomba.
Proteggere I'elettropompa dalle SE _ Tém pumphuset helt vid langre tids avstéllning eller vid
intemperie. frostrisk.
FR _ Protéger I'¢lectropompe contre GR  5¢ TIEPITITWON pakpoxpoviag adpdvelag Tng A Yixoug,
les intempéries. TIPETTEI VO ADEIGOETE TEAEIWG TO CWMA TNG AVTAITG.
GB _ Pprotect the electropump against TR _ Uzun siire boyunca pompanin ¢alistirimamasi veya don
inclement weather. halinde, pompa gévdesini tamamen bosaltiniz.
DE - Die Elektropumpe gegen SK _ Pogas dihej necinnosti alebo za mrazu teleso &erpadia
Witterungseinfliisse schiitzen. uplne vyprazdnite.
NL = Bescherm de elektropomp RU_ B criyyae [AnNuTenbHbIX MPOCTOEB UMM MOpo3a
tegen weer enwind. HeoBXOAMMO MOMHOCTLIO CAMTL KUAKOCTb U3 kopryca
ES _ Protegera electrobomba contra Hacoca.
laintemperie. LT - ligai nenaudojant arba prie$ uz3alima, pilnai nudrenuokite
SE _ Skydda elpumpen mot véader siurblio korpusa.
ochvind. € s i, piall el b of Alighs Saad Jlasiudl pac Alla b -
GR_ MpooTtareleTe TNV avTAia amméd - Lalad 44 . 1
TIG KAIPIKEG OUVONKEG.
TR Eiektro pompayi bozuk hava
durumlarindan koruyunuz.
SK _ Elektrické &erpadlo chraiite
pred povetrnostnymi vplyvmi.
RU_ npegoxpanuts Hacoc ot
BIVSIHUS MOTOAHbIX YCIOBUI.
LT Apsaugokite siurblj nuo
atmosferiniy reiskiniy poveikio.
g RISV SN A
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IT _ | motori monofase sono muniti di protezione termo amperometrica: si

FR _ Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-
amperemétrique: ils doivent étre branchés directement surle secteur.
GB Single-phase motors are provided with overload protection: they are

DE _ pie einphasigen Motoren sind mit Warme- und Spannungsschutz
ausgestattet und werden direkt an das Versorgungsnetz angeschlossen.

NL - De eenfasemotoren zijn voorzien van een thermische stroombeveiliging:

zij kunnen rechtstreeks met het voedingsnet worden verbonden.

ES - Los motores monofasicos estan dotados de proteccion
termoamperimétrica: se conectan directamente alared eléctrica.

SE _ Enfasmotorerna ar utrustade med virmeskydd som ansluts direkt till

GR 01 povopaaikoi KIVATAPES ival ePOBIAOUEVOl HE BEPUO-AUTIEPOHETIKN
SidTagn TpooTaciag: ouvaEovTal aTTEUBEIaG aTO NAEKTPIKOG DiKTUO.

TR Mono faz motorlar termo amper metrik koruma ile donatiimiglardir:

SK _ Jednofazové motory maju termo ampérmetrovi ochranu: napajaju sa

MOHOdJaSHbIE ABuratenun ocHalweHbl TepMoamnepMeTpuvyeckum
npegoxpaHeHnem: OHW NOACOEAMHATCA K CeTUu 3neKTponuTtaHusa

IT Collegarsi alla rete tramite un interruttore onnipolare con distanza dai
contatti dialmeno 3 mm.

FR  Effectuer la connexion au secteur en prévoyant un interrupteur
omnipolaire avec distance entre les contacts d'au moins 3 mm.

GB _ Connect to the mains by means of an omnipolar switch with a
distance of atleast 3 mm from the contacts.

DE  Den Netzanschluf mit einem allpoligen Schalter mit einer
Kontaktéffnung von mindestens 3 mm herstellen.

NL _ De aansluiting op het net moet tot stand worden gebracht via een
meerpolige schakelaar met een afstand van de contacten van
tenminste 3 mm.

ES _ Para la conexion a la red eléctrica hay que utilizar un interruptor
unipolar con distancia de los contactos de porlo menos 3 mm.

SE _ Elanslutningen ska géras med en allpolig brytare med en &ppning
mellan kontakterna pa minst 3 mm.

GR_ 3yvdéoTe 010 BiKTUO SIAUEGOU £VOC BIGKGTITN TTPOC OAOUG TOUC
TIOAOUG, PE EAGXIOTN ATTOOTAON ETTAPWY 3 mm.

TR _ Kontaklardan en az 3 mm mesafe birakarak, ynsiiz kutuplu bir salter
araciligiile sebekeye baglantiyi gergeklestiriniz.

SK _ Na siet sa treba napojit pomocou mnohopdlového vypinaéa o
vzdialenosti kontaktov nie menej ako 3 mm.

RU - Mpoussectn nopcoeanHeHme k ceT nocpeacTBoM MHOTOMOIIOCHOTO
BbIKITIOYaTENS C PACCTOSHUEM MEXY KOHTaKTamMu He MeHee 3 MM.

LT _ Prijunkite prie tinklo naudodami daugiapolinj jungiklj su nemaziau
kaip 3 mm atstumu tarp kontakty.

g T Dl s i Lusall Bl o pa sl Jalis iy Joals jie ESuall pa Jngll -
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~ Hanpsimyto.
= LT - Vienfaziai varikliai apripinti perkrovos $ilumine apsauga: jie jungiami
tiesiogiai i tinkla.
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IT | motori trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es.magnetotermico) tarato ai dati
ditarga dell’'elettropompa.

FR  Les moteurs triphasés doivent étre protégés par un interrupteur automatique (par ex.
magnétothermique) étalonné suivant les données de la plaque del'électropompe.

GB Three-phase motors must be protected with an automatic switch (e.g circuit breaker) calibrated at the
values shown on the data plate of the electropump.

DE - Drehstrommotoren miissen durch einen auf die Typenschilddaten der Elektropumpe geeichten
Schutzschalter (z.B. Uberstromausléser) geschiitzt werden.

NL_ De driefase motoren moeten beveiligd worden met een automatische schakelaar (bijv.
magnetothermische schakelaar ) die is afgesteld op grond van de gegevens van de elektropomp.

ES - Hay que proteger los motores trifasicos con un interruptor automatico (por ej. magnetotérmico)
regulado conforme a las caracteristicas nominales de la electrobomba.

SE - Trefasmotorerna ska skyddas med en automatisk brytare (t.ex. termomagnetisk) kalibrerad enligt
elpumpens tekniska data pa markplaten..

GR_ 0 TPIPACIKOI KIVNTAPEG TTPETTEI VA TTPOOTATEUOVTAI PHE AUTOPATO OIOKOTITN (TT.X. HayvNTOBEPUIKO),
Babuovounuévo Pe Ta XapakTnPIoTIKA TTOU ava@EéPovTal GTNV TTIVAKIDA TNG NAEKTPOKIVNTNG avTAiag.

TR _ g fazli motorlar elektropompa plaka verilerine ayarlanmis otomatik salter (6rnek. termik manyetik)
ile korunmalidirlar.

SK Trojfazové motory musia byt chranené automatickym spinacom(napr. magnetickotepelnym),
okalibrovanym podla udajov zo $titku elektrického Eerpadia.

RU . Tpexcasubie asuratenn AomkHbI GbiTb OCHALLEHbI NPEAOXPAHUTENbHBLIM  aBTOMATUYECKIM
BblKIlO4aTenem (Hamp., TEPMOMArHWTHbIM), TapupOBaHHbIM B COOTBETCTBUM C AaHHbIMYU,
yKasaHHbIMW Ha (habpuyHoii Tabnuyke anekTpoHacoca.

LT - Trifaziai varikliai prie$ jjungiant j tinklg turi bati aprapinti $ilumine apsauga (iluminiu magnetiniu

jungikliu) pagal parametrus nurodytus ant gamyklinés siurblio duomeny plokstelés.

Silagigh Jald Sac Luay lghlas At o gy jelall LGN @l mall -
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IT _ Installare un interruttore differenziale ad alta

sensibilita (0.03A) come protezione supplementare.

FR _ |nstaller un interrupteur différentiel & haute sensibilité
(0.03A) comme protection supplémentaire.

GB_ |nstall a high-sensitivity differential switch (0.03A) as
additional protection.

DE_ Als zusatzlichen Schutz einen hochempfindlichen
FI-Schutzschalter (0.03A) installieren.

NL_ Installeer een differentiaalschakelaar met hoge
gevoeligheid (0,03A) als extra beveiliging.

ES _ Instalar un interruptor diferencial de alta sensibilidad

(0.03A) como proteccion adicional.

SE _ Installera en jordfelsbrytare med hdg kanslighet
(0,03A) som ettextra skydd.

GR_ ToTToBeTAOTE 0O CUUTTANPWHATIKA TTpoaTacia, éva
Siapopikd dlakéTTn UWnARg euaioBnoiag (0,03A).

TR jlave koruma olarak yilksek hassasiyetli (0.03A)
diferansiyel bir salter kurunuz.

SK _ Nainstalujte diferengny vysoko citlivy vypinac (0.03A),
ktory bude sluzit ako pridana ochrana.

RU_ YcraHosuts anddepeHUmantHbIi  BbikntovaTens
BbicOKOW 4dyBcTBUTENbHOCTU (0.03A) B KayecTBe
[IOMOMNHUTENBHOTO NPeoXPaHeHNs.

LT = Sumontuokite didelio jautrumo diferencinj jungiklj
(0,03 A) kaip papildoma apsauga.

Jiualad) Glast] (0.03A) dyle by plia Jals cuSyi-
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IT _ Tubazioni non gravanti sull'elettropompa.

FR _ Tuyauxne pesant pas surI'électropompe.

GB - Pipes notweighing down on the electropump.

DE - Nicht auf der Elektropumpe lastende
Leitungen.

NL _ Leidingen die niet op de elektropomp rusten.

ES - Las tuberias no se apoyaran en la
electrobomba. '

SE _ Kontrollera att inga rorledningar tynger
elpumpen.

GR _ swAijveg Tou Sev kaTaAfyouv oTnV avTAia.

TR _ Boru hatti elektro pompaya agirlik
olmamalidir.

SK _ Rury nezatazujtice elektrické Gerpadio.

RU - Tpy6onposoabl, He okasbiBatoLLme faBneHNst
Ha aMeKTPOHACOC.

LT _ vamzdziy svoris neturi veikti siurblio.

& il el A Aall e b figa pé canlii -

dell'elettropompa

bouche de I'électropompe.
electropump opening.
Pumpenmiindung.

elektropomp.

elpumpens munstycke.
SIAPETPOG aTOMIOU AVTAIGG.
capl.

elektrického cerpadla.

siurblio j&jimo diametra.

IT _ Diametro tubo aspirante >= diametro bocca
FR _ Diametre tuyau d'aspiration >= diametre
GB _ Suction pipe diameter >= diameter of the
DE _ saugrohrdurchmesser >= Durchmesser der
NL _ Diameter zuigleiding >= diameter zuigopening
ES _ Diametro del tubo de aspiracion >= diametro
de laboca de la electrobomba.
SE  Diameter for sugledning >= diameter for
GR _ Aigpetpoc ocwAva avappéenong >=
TR Emme borusu gapl >= elektro pompanin agiz
SK _ Priemer nasavacej rury >= priemer hrdla
RU- [nametp BcacbiBatowen Tpy6bl > = auameTp

OTBEPCTYS ANEKTPOHACOCOa.
LT _ Siurbimo vamzdzio skersmuo turi bati >= uz

& il oSl ESaall dngd yhad =< na il gl i -

IT _ Elettropompa centrifuga autoadescante con ottima capacita di aspirazione.

Indicata per alimentazioni idriche, piccola agricoltura, emergenze domestiche e
serviziindustriali.

FR _ Electropompe centrifuge auto-amorgante possédant une excellente capacité
d'aspiration. Indiquée pour I'approvisionnement en eau, la petit agriculture, les
urgences domestiques et les services industriels.

GB _ Self-priming centrifugal electropump with excellent suction capacity. Indicated
for water supplies, small agricultural use, domestic emergencies and industrial
services.

DE - Selbstansaugende Kreisel-Elektropumpe mit optimalen Ansaugvermégen fiir
Wasserversorgung, Landwirtschaft, Haushalt und Industrie.

NL Zelfaanzuigende elektrische centrifugaalpomp met uitstekende zuigcapaciteit.
Geschikt voor watertoevoer, kleine landbouwtoepassingen, noodsituaties in
huis en industriéle diensten.

ES _ Electrobomba centrifuga con autocebado con 6ptima capacidad de aspiracion.
Adecuada para alimentaciones hidricas, pequena agricultura, emergencias
domésticas y servicios industriales.

SE _ Elektrisk sjalvsugande centrifugalpump med mycket hdg sugkapacitet.
Avsedd for vattentillforsel, mindre jordbruk, dversvéamning i hushall och for
anvandning inom industrin.

e

GR DUYOKEVTPIKA NAEKTPIKA avTAiO QuUTOPATNG €yXUONG HE APIOTN IKAvVOTNTA
avappoéenong. Evoeikvutal yia udpoddTnon, MIKPH APdEUOT), OIKIOKES
EKTAKTEG TTEPITITWOEIG KAl BIOUNXAVIKEG UTTNPETIEG.

TR _ Mikemmel emme kapasiteli otomatik doldurmali santrifiij elektro pompa. Su
beslemeleri, ufak capli ziraat, ev dahilinde gerceklesmesi miimkin acil
durumlar ve sanayi hizmetlerinde kullanimigin uygundur.

SK - Samospustajice odstredivé elektrické &erpadlo s vybornou nasavacou
schopnostou. Vhodné pre vodné napojenie, pre malo-polnohospodarov, pre
nudzové stavy vdomacnostiach a v priemyselnej sluzbe.

RU LleHTpoGeXHbIi camo3anuBaloLMAC HAcoC C OTIIMYHOW BCacblBalOLLEN
cnoco6HocTbio. [lpurogeH Ans BojoCHaGXeHWs, ANS MenKux
CeNbCKOXO3SICTBEHHbIX PaboT, AN 9KCTPEHHbIX CryvyaeB B AOMALLHWX
YCIOBWSIX 1 4151 POMBILLTTEHHOTO UCMOMNb30BaHUS.

LT = Savaiminio uzsipildymo, puikiy siurbimo pajégumy i$centrinis elektrinis

siurblys.
& uligaill Ly mais Jaill 55kiaa 5,38 s aala ll & il S Aiaa -
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IT _ Installazione in posizione orizzontale.
FR _ Installation en position horizontale.
GB _ |nstallation in a horizontal position.
DE _ Installation in horizontaler Position.
NL _ Installatie in horizontale stand.

ES _ Instalacién en posicién horizontal.
SE _ Elpumpen skainstalleras horisontellt.
GR - Opig6vTia eykaraoTaon.

TR _ Kurma yatay pozisyonda yapilmalidir.
SK _ Instalacia do vodorovnej polohy.

RU - ycranoeka B ropusoHTanbHom

NONOXEHNU.

LT - Siurblys montuojamas horizantalioje
padétyje.

g R Sy S il -

IT = Pendenza positiva del tubo d’aspirazione
verso |'elettropompa.

FR _ Pente positive du tuyau d'aspiration vers "
I'électropompe.

GB _ Positive slope of the suction pipe towards
the electropump.

DE _ Positives Gefille des Ansaugrohrs in
Richtung der Elektropumpe.

NL  positieve helling van de zuigleiding naar de
elektropomp toe.

ES _ Inclinacion hacia arriba del tubo de
aspiracion de la electrobomba.

SE _ Sugledningens positiva lutning mot
elpumpen.

GR_ OeTIKA KAion owArfva avappdenong TPog
TNV avTAia.

TR - Emme borusunun elektro pompaya dogru
egimi pozitif olmalidir.

SK  Pozitivny sklon nasavacej rury smerom k
elektrickému ¢erpadlu.

RU . MonoxurenbHbii nogbeM BcacblBatoLLen
Tpy6bl B CTOPOHY dnekTpoHacoca.

LT = Teigiamas siurbimo vamzdzio nuolydis |
siurblio puse.

& asbpuSlisaslobibbhanll cigsd olal e




IT _ |Imotore non parte e non genera rumori.

NL _ De motor start nieten maakt geen lawaai.
ES  Elmotornoarranca y no produce ruidos.
SE _ Motorn garinteigang och artyst.

B6pupo.
Motor hareket etmiyor ve ses gikartmiyor.
Motor nestartuje a nevydava zvuk.

TR
SK

FR | e moteur ne démarre pas et ne fait pas de bruit.
GB _ The motor does not start and makes no noise.
DE _ DerMotor lauft nicht an und erzeugt kein Geréusch.

GR_ O xivnmpag Sev TiBeTal o€ Aeimoupyia Kai SV KAvel

RU . Hacoc He 3anyckaeTcs 1 He M3aaeT 3ByKoB.
LT _ variklis nepasileidzia ir nesigirdi jokiy triuk$my.

[ igan gl yelin g Jany ¥ el -

IT _ jimotore non parte ma genera rumori.

FR _ e moteurne démarre pas et fait du bruit.

GB _ The motor does not start but makes a noise.

DE _ Der Motor lauft nichtan, erzeugt aber Gerausche.

NL_ De motor start niet maar maakt lawaai.

ES - Elmotor no arranca pero produce ruidos.

SE _ Motorn garinte igang men avger buller.

GR_ O kivnmipag ev TiBeTan ot Asitoupyia aAAd Kavel
Bdpupo.

TR Motor hareket etmiyor ancak giriiltii yapiyor.

SK _ Motor nestartuje, ale vydava zvuk.

RU . Hacoc He sanyckaetcs, Ho u3naeT 3syku.

LT _ variklis nepasileidzia, bet girdisi triuk3mai.

& Lalgal yelay 4ily Jass ¥ o nall -
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IT _ Verificare lo stato del condensatore.

FR _ verifierI'état du condensateur.

GB _ Check the state of the capacitor.

DE _ Den Zustand des Kondensators kontrollieren.
NL _ Controleer de toestand van de condensator.
ES _ Verificar el estado del condensador.

SE _ Kontrollera kondensatorns tillstand.

GR_ EAéyEte TNV KATEOTAON TOU TIUKVWTH.

TR Kondansator durumunu kontrol ediniz.

SK _ Skontrolujte stav kondenzatora.

RU ' MpoepuTs cocTosHMe koHAeHCaTOpa.

LT _ Ppatikrinkite kondensatoriaus bukle.

& ATl WIS A -
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IT _ Verificare ostruzioninella pompa o motore.

FR  verifier les obstructions dans la pompe ou le
moteur.

GB_ Check for obstructions in the pump or motor.

DE  Auf Verstopfungen in der Pumpe oder im

IT _ Verificare le connessioni elettriche.
FR Vérifier les connexions électriques.
GB  Checkthe electrical connections.

DE _ Die Elektroanschliisse kontrollieren.
NL _ Controleer de elektrische aansluitingen.
ES _ Verificarlas conexiones eléctricas.

SE _ Kontrollera elanslutningarna.

GR_ EA¢yére v nAekTpikr ouvSEapoAOYiaL.
TR _ Elektrik baglantilarini kontrol ediniz.
SK  skontrolujte elektrické napojenia.

RU . MposepuTh anekTpuieckie coemHeHns.
LT _ Patikrinkite elektrinius sujungimus.

g Al JLaidl a gasall -
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IT _ vVerificare i fusibili di protezione.
FR  verifier les fusibles de protection.
GB - Check the protection fuses.

DE _ pje Sicherungen kontrollieren.

NL . controleerde zekeringen.

ES  verificar los fusibles de proteccion.
SE _ Kontrollera skyddssakringarna.
GR_ EAEyETE TIG 0O PAAEIES.

TR Koruma sigortalarini kontrol ediniz.
SK  skontrolujte ochranné poistky.
RU - Mposeputb nnaskue npegoxpaHuTeni.
LT _ Patikrinti saugiklius.

& LlBgll el 3943 e ganill -

IT _ Lapompanon eroga.

FR _ Lapompe ne refoule pas.

GB_ The pump does not deliver.

DE . Die Pumpe férdert nicht.

NL . De pomp geeft geen vioeistof af.

- Labomba no suministra.

- Elpumpen pumparinte.

GR _ Havrhia Sev avrAei uypo.

TR Pompa bosaltmiyor.

SK _ Cerpadio nevypusta.

RU . Hacoc He nponssoauT nogauy.

LT _ Siublys netiekia siurbiamo
skyscio.

g i ¥ A sl -
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IT _ Verificare I'adescamento.

FR  vérifier'amorgage.

GB - Check priming.

DE _ Das Fiillen kontrollieren.

NL _ Controleer de aanzuiging.

ES  Verificar el cebado.

SE _ Kontrollera att elpumpen har fylits.
GR EAéyEre Tn didTagn €yxuong.

TR Otomatik dolmayi kontrol ediniz.
SK Skontrolujte spustenie.

RU . MposepuTs 3anusky.

LT _ Patikrinti uzpildyma,

& dnanll e gasill -
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IT  Verificare il senso dirotazione.

FR_ verifierle sens de rotation.

GB_ Check the direction of rotation.

DE _ Die Drehrichtung kontrollieren.

NL_ Controleer de draairichting.

ES _ Verificar el sentido de rotacion.

SE _ Kontrollera rotationsriktningen.

GR EAéyEte TN @opd TTEPIOTPOPAG.

TR Rotasyon istikametini kontrol ediniz.
SK _ Skontrolujte smer togenia.

RU . Mposeputs HanpaeneHue BpalleHns.

D2/
o)

C

IT _ valvola difondo ostruita.
FR Clapet de pied obstrué.
GB_ Footvalve blocked.

DE _ Bodenventil verstopft.

NL - Voetklep verstopt.

ES _ valvula de pie obstruida.
SE _ Igensatt bottenventil.

GR_ dpaypévn BaABida TTodAG.
TR Dipvalfitikali.

SK_ Spodny ventil upchaty.
RU  3acopeH aoHHbIi knanaH.
LT - Uzblokuotas atbulinis

IT _
FR_
GB_
DE
NL_
ES
SE
GR
TR
SK
RU

LT

g

Motor kontrollieren.

B NL- Controleer de pomp of motor op
Controllare le connessioni elettriche. belemmeringen.
Contréler les connexions électriques. ES _ Comprobarsi estan obstruidos la bomba o el
Check the electrical connections. motor.
Die Elektroanschliisse kontrollieren. SE _ Kontrollera om elpumpen eller motorn &r
Controleer de elektrische aansluitingen. igensatt.

GR_ EAéyETe via TuxOv atro@pdgelg oTov KivnTipa
Kal TNV avTAia.

TR Pompa veya motorda tikanma olup

olmadigini kontrol ediniz.

Controlar las conexiones eléctricas.
Kontrollera elanslutningarna.
EAéyETe TNV NAEKTPIKK) GuUVOECTHOAOYia.

Elektrik baglantilarini kontrol ediniz. L -
Skontrolujte elektrické napojenia. SK._ aséir:ﬂg&? gi nie je upchaté Zerpadio
S;);::E:::ﬂanempwqecme RU_ Mpoeepus 3acopsl Hacoca nnu asuratens.
Patikrinkite elektrinius sujungimus LT _ Patikrinkite ar néra kliaiy siurblyje ir

variklyje.

el JLasl] e gasill - & dpall g daaall b eulalawi] apag e i -
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IT _ Lapompanonadesca.

- Lapompe ne s'amorce pas.
GB - The pump does not prime.
DE _ Die Pumpe fiillt nicht.

NL _ De pomp zuigt niet aan.

ES  Labombanoseceba.

SE _ Elpumpenfylisinte.

GR_ H avrhia ev TiBTal o€ AsiToupyia.
TR _ Pompa dolmuyor.

SK _ Cerpadlo neprisava.

RU - Hacoc He sanvsaetca.

LT _ Siurblys neuzsipildo.

& dnas ¥ Asaall -

LT _ Patikrinti sukimosi kryptj. voztuvas.
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RUMOROSITA":

per le pompe previste per uso esterno: Direttiva 2000/14/CE.
per le altre pompe: Direttiva EC 89/392/CEE.
COSTRUZIONE MOTORI: normative CEl 2-3 CEIl 61-69 (EN 60335-2-41).

NIVEAU SONORE:

pour les pompes prévues pour l'usage a I'extérieur: Directive 2000/14/CE.
pour les autres pompes: Directive EC 89/392/CEE.

CONSTRUCTION MOTEURS: normes CEIl 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

NOISE LEVEL:
for pumps intended for outdoor use: Directive 2000/14/CE.
for other pumps: Directive EC 89/392/CEE.

MOTOR CONSTRUCTIONS: standards IEC 2-3

LARM:

fiir im Freien betriebene Pumpen: Richtlinie 2000/14/EG.

fur andere Pumpen: Richtlinie EC 89/392/EWG.
MOTORENBAUWEISE: richtlinie IEC 2-3 |EC 61-69 (EN 60335-2-41).

GELUIDSNIVEAU:

voor pompen die bestemd zijn voor gebruik buitenshuis: Richtlijn 2000/14/EG.

voor de overige pompen: Richtlijn EG 89/392/CEE.

CONSTRUCTIE MOTOREN: I[EC-normen 2-3 |EC-normen 61-69 (EN 60335-2-41).

NIVEL RUIDO :

para las bombas destinadas a uso exterior: Directiva 2000/14/CE.

para las demas bombas: Directiva EC 89/392/CEE.

CONSTRUCCION DE LOS MOTORES: normativas CEl 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

BULLER:
Pumpar fér anvandning utomhus: EU-Direktiv 2000/14/EG.
Ovriga pumpar: EU-Direktiv 89/392/EEG.

MOTORTILLVERKNING: standard IEC 2-3

©OPYBOZ:
yia TIG avTAiEG pe TTPOBAETTOEVN £EWTEPIKR XPrion: Odnyia 2000/14/EOK.
yia TIG uttoAoITTeg avTAieg: Odnyia 89/392/EOK.
KATAZKEYH KINHTHPQ : kavoviopoi IEC 2-3

GURULTU ORANI:

disarida kullanim amaciyla 6ngériilen pompalar igin: 2000/14/CE Yonetmeligine.
diger pompalar igin: EC 89/392/CEE Yonetmeligi.

MOTOR YAPIMI: IEC 2-3 |EC 61-69 (EN 60335-2-41) standartlari.

HLUCNOST:

Cerpadla pre vonkajsie pouzitie: Smernica 2000/14/CE.

ostatné Cerpadla: Smernica EC 89/392/CEE.

VYROBA MOTOROV: normy CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

LLIYMOBOW YPOBEHb:

LLIYMOBOW YPOBEHb HACOCOB AJ151 HAPYXXHOMO UCMOSb30BaHUA COOTBETCTBYET
[vpekTnee 2000/14/CE.

LLIYMOBOW ypoBeHb Apyrux HacocoB cooTeeTcTByeT Aupektvee EC 89/392/CEE.
KOHCTPYKLUUA OBUTATENA : Hopmatuebl CEI 2-3  CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

TRIUKSMO LYGIS:

Siurbliams skirtiems naudoti iSoréje: Direktyva 2000/14/CE

Kitiems siurbliams: Direktyva EC 89/392/CEE.

VARIKLIO KONSTRUKCIJA: standartai IEC 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

IEC 61-69 (EN 60335-2-41).

IEC 61-69 (EN 60335-2-41).

IEC 61-69 (EN 60335-2-41).

smeaall
g &anall edbaailly 11 89/392/CEE pgilill cangas s 16,331 asliiaall
IEC 61-69 (EN 60335-2-41) |EC 2-3 ;,ilgh el gigall cayS 55

IT _ |elettropompa non puo essere smontata se non da personale specializzato e qualificato.
FR_ L'électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et qualifié.

GB_ The electropump can only be dismantled by specialised, qualified personnel.

DE_ pie Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demontiert werden.

NL_ pe elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerd en gekwalificeerd

personeel.

ES _ La electrobomba sera desmontada tnica y exclusivamente por personal especializado y
cualificado.

SE _ Elpumpen ska endast nedmonteras av specialiserad och kvalificerad personal.

GR H aTroouvappoAdynon TG avtAiag TPETTEI VA YivEl ATTOKAEIOTIKG OTTO EEEIBIKEUPEVOUG TEXVIKOUG.

TR Elektro pompa, sadece uzman ve kalifiye personel tarafindan demonte edilebilir.

SK _ Elektrické ¢erpadlo méze demontovat iba k tomu povereny a kvalifikovany personal.

RU- 3nektponacoc MoxeT 6biTb pasobpaH TOMbKO CNeLManiaMpoBaHHbIM 1 KBannduLMpoBaHHbIM
nepcoHarnom.

LT_ Ardyti siurblj gali tik specializuoti, kvalifikuoti darbuotojai.

& coabaitly 5:lS ggy alinl gal e ¥ £l oSl daall ob oSay Y -

IT _ Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di

responsabilita.

FR _ Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute
responsabilité.

GB _ Any modification without prior authorisation relieves the manufacturer of any kind of
responsibility.

DE _ Jede nicht ausdriicklich genehmigte Anderung enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht.

NL _ |edere wijziging waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, ontheft de fabrikant van
iedere mogelijke aansprakelijkheid.

ES - Toda modificacion sin previa autorizacion liberara al Fabricante de cualquier tipo de
responsabilidad.

SE _ Oauktoriserade andringar befriar tillverkaren fran allt ansvar.

GR OTadATIOTE PN eyKeKPIPEVN TpOTTOTTOINGN ATTaAAGOEl TOV KATAOKEUAOTIKO 0iKO OTTO KGBE
£ubuvn.

TR Imalatginin izni daha 6nce alinmadan Uriin iizerinde yapilacak her tirlii degisiklik,

imalatgiyi her tiirlii sorumluluktan muafkilar.

SK _ vyrobca nie je zodpovedny za akukolvek nepovolenu tpravu.

RU_ Nio6oe sapaHee HeynonHoMoueHHOE N3MEHEHNe CHUMAET C NPOM3BOANTENS KaKyto-
6o OTBETCTBEHHOCTb.

LT _ Bet kokie pakeitimai atlikti be iSankstinio leidimo, atleidZia gamintojg nuo bet kokios
atsakomybeés.

4 Alggusn gl o pilall phay lisus £g)die pé Joai o -

IT _ |imotore gira con difficolta.

FR | e moteurtourne avec difficulté.

GB_ The motor turns over with difficulty.

DE - Der Motor dreht unter Schwierigkeiten.

NL_ De motor draait moeizaam.

ES _ El motor gira con dificultad.

SE _ Motorn roterar trégt.

GR_ O xivnmipag Taipvel oTpoES pe
SuokoAia.

TR Motor zor déniiyor.

SK - Motor sa to&i s namahou.

RU . 3arpyanutensHoe Bpauienme asuratens

LT - Variklis sunkiai sukasi.

& Lgray g dpnall -

- Assicurarsi che latensione sia sufficiente.
- S'assurer que la tension est suffisante.
Ensure that the voltage is sufficient.

- Ganaofde spanning hoog genoegis.
Comprobar que la tension sea suficiente.
- Kontrollera att spanningen ér tilliracklig.

- BeBaiwBeite TTwg eivan eTTapkng n Téon.
- Gerilimin yeterli oldugunu kontrol ediniz.
- Ubezpecte sa, ¢i je napéatie dostacujice.
MpoBepuTb, YTOOLI HanpsbkeHre Bbino
[0CTaTOYHBIM.

- Patikrinkite ar pakankama jtampa.

- Sicherstellen, daR die Spannung ausreicht.

L gigall ey il 4 IS £l o<l ZBUA o e aSEI -

IT _ verificare possibili raschiamenti tra parti mobili e fisse.

FR  verifier les éventuelles frictions entre les parties mobiles et les parties fixes.

GB _ Check for possible rubbing between moving and fixed parts.

DE_ Auf eventuelle Interferenzen zwischen beweglichen und festen Teilen
kontrollieren.

NL_ Controleer of er wrijving is tussen bewegende en vaste delen.

ES _ Comprobar que no haya rozamientos entre las partes méviles y las fijas.

SE _ Kontrollera méjlig friktion mellan rérliga och fasta delar.

GR EAéyere yia TuXSV TPIBEC QVANETT OTA KIVATA Kail Ta OTABEPd £€apTAUATA.

TR Hareketli ve sabit kisimlar arasinda olmasi miimkiin kazinmalari kontrol ediniz.

SK _ Skontrolujte ¢i sa Casti pohyblivé a pevné o seba netru.

RU_ MposepnT BO3MOXHbIE TPEHNS MEXAY NOABKHBIMM 1 UKCUPOBAHHBIMIA
Yactamu.

LT _ Patikrinkite ar néra kliaties tarp judangiy ir nejudanéiy detaliy.

& Rt ITSENPRIGENINENVEIVIN JE (SN JUN [ PREN JOVNY +-EN 0

IT _ Lapompa eroga una portata insufficiente.

FR _ Lapompe refoule a un débitinsuffisant.

GB _ The pump flow rate is insufficient.

DE - Die Férdermenge der Pumpe ist unzureichend.
NL _ De pomp geeft onvoldoende vloeistof af.

ES - La bomba suministra un caudal insuficiente.
SE _ Elpumpen kapacitet ar otillracklig.

GR  H avtAia avTAei pe aveTrapkr Trapoxn.

TR Pompa bosaltma kapasitesi yetersiz.

SK Cerpadlo vypusta nedostatoéné mnozstvo.
RU_ Hacoc He oBecneunBaeT HeOBXOAMMBbIi pacxog.
LT Nepakankamas siurblio debitas.

D2/
>

A

IT _ Tubazione d'aspirazione con diametro insufficiente.
FR Tuyau d'aspiration avec un diamétre insuffisant.
GB  Suction pipe with insufficient diameter.

DE _ Zukleiner Durchmesser der Ansaugleitungen.
NL_ Tekleine diameter zuigleiding.

ES _ Tuberia de aspiracion de diametro insuficiente.
SE _ Sugledningens diameter &r ofillrécklig.

GR_ ZwAvag avappoPnong e aveTrapkr dIGUETPO.
TR Emme boru hatti gap! yetersiz.

SK _ Priemer nasavacej riry je nedostatogny.

RU_ HepocraTouHblit AnameTp BcachiBaloLe TpyObI.
LT = Nepakankamas pasiurbimo vamzdzio skersmuo.

IT _ La pompa si ferma occasionalmente.
FR_ [a pompe s'arréte occasionnellement.
GB_ The pump stops occasionally.

DE _ Die Pumpe halt gelegentlich an.

NL_ De pomp stopt af en toe.

ES _ Labomba se para de vez en cuando.
SE _ Elpumpen stannar tillfalligt.

GR_ H avrAia otapartdel Eagvika.

TR Pompa tesadiifi olarak duruyor.

SK_ Cerpadlo sa obéas zastavi.

RU_ Hacoc Bpems oT BpemeHn ocTaHaBNMBaETCS.
LT _ Siurblys retkargiais sustoja.

¢ abiia &b Ule Jaall o6 s K5l -

IT _ Intervento motoprotettore (versione monofase) per eccessivo assorbimento di corrente.

FR _ Intervention de la protection moteur (version monophasée) suite & une surcharge de courant.

GB_ Tripping of the motor protector (single-phase version) due to excessive current absorption.

DE _ Auslosen des Motorschutzes (einphasige Version) wegen (ibermaRiger Stromaufnahme.

NL_ Activering van de motorbeveiliging (eenfase-uitvoering) wegens te hoge stroomopname.

ES _ Intervencion de la proteccion del motor (version monofasica) por excesiva absorcion de
corriente.

SE - Motorskyddet (enfasversion) ingriper vid éverdriven elférbrukning.

GR - EmépBaon 8idtagng mpooTaciag (oTn povopacik ékdoon) i atméd utrepBoAIKA aToppéenan
PEUHATOG.

TR _ Asiri cereyan gekme sebebi (mono faz model) motor koruyucu diizenin miidahalesi.

SK - Zasah chrani¢a pohybu (jednofazova verzia) pre prili$ny odber pradu.

RU_ Cpa6atbiBaeT 3aluTHbI BblkniouyaTens asuratenst (MoHodasHas Bepcusl) u3-3a
Ype3MepHOro MOITOLLEHMS TOKa.

LT _ suveikeé variklio apsauga (vienfaziams varikliams) dél per didelés elektros sroveés.

& Al eIl alagill b Il 2 (gl galal zagai) &S ll als ol -

’7 \' ’? IT _ Lapompa vibra provocando rumore.
0 FR  Lapompe vibre en faisant du bruit.
GB - The pump vibrates and makes a noise.
DE - Die Pumpe vibriert und erzeugt dadurch
Geréusche.
NL - De pomp trilt en maakt daarbij lawaai.
ES _ Labomba vibra produciendo ruido.
SE _ Elpumpen vibrerar och bullrar.
GR  Havrhia éxel kpadaopoug kai kavel 66pupo.
TR Pompa, giiriltii gikartarak, vibrasyon yapiyor.
SK _ Gerpadio vibruje a vydava hluk.
RU - Hacoc su6pupyerT, nanasas Wwym.
LT _ Siurblys vibruojair kelia triuksma.
g g lan] ] gags Asaall o gl elllin -

IT _ Jitubo d'aspirazione o la valvola di fondo aspirano aria.
FR_ e tuyau d'aspiration ou le clapet de pied aspirent de |'air.
GB_ The suction pipe or the foot valve are taking in air.
DE_ DasAnsaugrohr oder das Bodenventil saugen Luftan.
NL_ De zuigleiding of de voetklep zuigen lucht aan.
ES - EI tubo de aspiracion o la valvula de pie aspiran aire.
SE _ Sugledningen eller bottenventilen suger in luft.
GR 0o owAnfvag avappoenong f n BaABida moddg avappoolv aépa.
TR Emme borusu veya dip valfi havayi emiyorlar.
SK  Nasavacia rara alebo spodny ventil nasavaijt vzduch. -y
RU_ Bcacuisarowas Tpy6a Ui [oHHbIN KnanaH 3acackiBatoT BO3AYX.
LT _ Pasiurbimo vamzdis arba atbulinis voZtuvas siurbia ora.
& welgn Jnaii ¢ lall alaa of dnaiull caguif -
C
IT  Verificare il riempimento del corpo
B pompa.
IT _ Verificare la pendenza del tubo d'aspirazione. FR_ Vérifier le remplissage du corps de la
FR _ verifierla pente du tuyau d'aspiration. pompe.
GB _ Checkthe slope of the suction pipe. GB_ Checkfilling of the pump body.
DE  Das Gefille des Ansaugrohrs kontrollieren. DE. Das Fillen des Pumpenkérpers
NL _ Controleer de helling van de zuigleiding. kontrollieren.
ES _ Verificarlainclinacion del tubo de aspiracion. NL_ Controleer of het pomphuis vol is.
SE _ Kontrollera sugledningens lutning. ES _ Verificar el llenado del cuerpo de la
GR_ EAéyEre Tnv kAion Tou cwArva avappoenong. bomba.
TR Emme borusunun egimini kontrol ediniz. SE _ Kontrollera att pumphuset ar fyllt.
SK _ Skontrolujte sklon nasavacej rury. GR_ Ehéygre av eivar yepdro o awpa g
RU  MposepuTs yknoH BcackiBatolLeit Tpy6bi. avTAiag. . e
LT _ Patikrinkite pasiurbimo vamzdzio nuolydj. TR. :gir:iza gdvdesinin dolmasinikontrol
‘c' il ool hall dugly o Ginill - SK Skontrolujte naplnenie telesa cerpadla.
RU. Mpoeeputs HanonHeuue kopnyca
Hacoca.
LT _ Patikrinkite korpuso uzpildyma.
& Aaaall pus oSial e ganill -

& B e bl gail jad -
B IT _ Lavalvoladifondo o la girante & ostruita.
IT _ vVerificare il corretto senso dirotazione. FR_ Leclapetde pied oularoue sont obstrués.
FR _ vérifier que le sens de rotation est correct. GB_ Footvalve orimpeller blocked.
GB_ Check the correct direction of rotation. DE_ Bodenventil oder Laufer verstopft.
DE_ Diekorrekte Drehrichtung kontrollieren. NL_ De voetklep of de waaier zijn verstopt.
NL_ Controleer de draairichting. ES  La valvula de pie o el rotor estan
ES _ Verificar el correcto sentido de rotacion. obstruidos.
SE _ Kontrollera den korrekta SE _ Bottenventilen eller pumphjulet &r
rotationsriktningen. igensatt.
GR_ E¢yére av eivar oworr n gop GR_ Eivar gpaypévn n ¢repwth A n BaABida
TIEPIOTPOPNG. T0d06G.
TR Rotasyon istikametinin diizgiin oldugunu TR_ Dip valfi veyarotor tikanmis.
kontrol ediniz. SK_ Spodny ventil alebo obezné kolo je
SK _ Skontrolujte spravny smer todenia. upchané.
RU_ Mposeputs npaeunsHOCTL HanpasneHne RU. [loHHbIll KnanaH uau Kpbinb4yatka
BpaleHns. o i 3acopeHbl.
LT - Patikrinkite siurblio sukimosi kryptj. LT - uzblokuotas atbulinis voztuvas arba darbo
& obyssll manall ool e aSE - ratas.
& cagiua Jyaall gf g lill plaa -

INCONVENIENTI - INCONVENIENTS - PROBLEMS - STORUNG - STORINGEN

INCONVENIENTES - PROBLEM - ANQMAAIEZ - UYARILAR
PORUCHY - HEUCIIPABHOCTH - GEDIMAI - SLia

NORMATIVE - NORMES - STANDARDS - NORMEN - NORMEN - NORMATIVAS
STANDARDER - NOMOGEZIA - STANDARTLAR

NORMY - HOPMATUBbI - STANDARTAI - ,1ilg3

el. +44 1279 652 776

B B Dmrumesspa
Via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (D) - laly
Tel. +39 049 9048811 - Fax +39 049 9048847
Http://www.dabpumps.com

Vendite Italia: Tel. 049 9048873-75-76
049 9048950

Fax. 049 9048888

Ph. (+39) 049 9048895-96-97
049 9048964-996

Fax. (+39) 049 9048900

Export Sales Dept:

Assistenza Tecnica Clienti:
Customer Technical Assistance: Ph. (+39) 049 9048911-12-14
049 9048

Fox (+39) 049 9048920

B PUMPS B.V.
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ree 1-866-896-4DAB (4322)
1-843-797-336
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IT _ Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver

scollegato I'elettropompa dalla rete di alimentazione.

avoir débranché I'électropompe du secteur.

electropump from the power mains.

NG avTtAiag atd 1o SikTuo NAEKTPOdTNONG.
kesildikten sonra yapilmahdir.

elektrického Cerpadla z napdjace;j siete.

FR _ Toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent étre effectuées qu'aprés
GB Al repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the

DE - Alle Arbeiten fiir Reparatur und Wartung diirfen in jedem Fall erst ausgefiihrt werden,
nachdem die Elektropumpe vom Versorgungsnetz abgehangt wurde.

NL _ Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden na de
elektropomp van het voedingsnet te hebben losgekoppeld.

ES _ Todas las intervenciones de reparacion y mantenimiento seran
desconectada la electrobomba de lared eléctrica.

SE - Elpumpen ska alltid kopplas fran elnétet fore reparation eller underhall.

GR _ 'O\ec o1 eTmePBACEIC ETMOKEUAC 1} GUVTAPNGNG, TIPETTEN VO EKTEAOUVTAI JETA TNV OTTOCUVSEDN

TR Tiim tamir ve bakim miidahaleleri, sadece elektro pompanin elektrik sebekesi ile baglantisi
SK_ V8etky zasahy tykajlce sa opravy a udrzby sa musia prevadzat az po odpojeni
RU . Bce onepaunm no pemoHTy 1 TexHn4eckomy 06CyKMBAHMIO [AOMHKHbI OCYLLECTBNATLCS

TOMbKO NOCHE OTCOEAVNHEHWS AMEKTPOHAcOCa OT CETU ANEKTPONUTaHUS.
LT _ visi aptarnavimo ir remonto darbai turi bati atliekami iSjungus siurblj i$ tinklo.

0= Al Ll S Juaadl aay a5 o iy Dibally malaill aillac JS-

realizadas una vez

REW-N|

NL _ De elektropomp is onderhoudsvrij.

SE _ Elpumpen &runderhallsfri.

IT L'elettropompa non richiede alcun tipo di manutenzione.
FR _ | '¢lectropompe ne demande aucun type d'entretien.

GB  The electropump does not require any kind of maintenance.
DE - Die Elektropumpe erfordert keinerlei Wartung.

ES _ Laelectrobomba no requiere mantenimiento alguno.

GR  H avrhia dev amaitei kappia ouvTipnon.

Jet 62 - Jet 82 - Jet 92 - Jet 102 - Jet 112 - Jet 132
Jetlnox 62 - Jetlnox 82 - Jetinox 92 - Jetlnox 102 - Jetinox 112 - Jetinox 132
JetCom 62 - JetCom 82 - JetCom 92 - JetCom 102 - JetCom 132

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
La Ditta DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY - sotto la propria esclusiva
responsabilita dichiara che i prodotti summenzionati sono conformi a:

- Direttiva del Consiglio n° 98/37/CE e successive modifiche.

- Direttiva della Compatibilita elettromagnetica 89/336 e successive modifiche.

- Direttiva Bassa Tensione 73/23 e successive modifiche.

- Direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica.

DECLARATION DE CONFORMITE
L'entreprise DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALIE - déclare sous sa
responsabilité exclusive que les produits susmentionnés sont conformes a:
- la Directive du Conseil n° 98/37/CE et ses modifications successives .
- la Directive de la compatibilité électromagnétique 89/336 et ses modifications successives.
- la Directive basse tension 73/23 et ses modifications successives.
- la Directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores.
DECLARATION OF CONFORMITY
The Company DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY -declares under its own
responsibility that the above-mentioned products comply with:
- Council Directive no. 98/37/CE and subsequent modifications.
- Directive on electromagnetic compatibility no. 89/336 and subsequent modifications.
- Directive on low voltage no. 73/23 and subsequent modifications.
- Directive 2000/14/CE on noise emission.
KONFORMITATSERKLARUNG
Die Firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY - erklart unter ihrer eigenen,
ausschlieBlichen Verantwortung, daR die genannten Produkte den folgenden Verordnungen
entsprechen:
- Ratsverordnung Nr. 98/37/CE und folgende Abanderungen.
- Verordnung Uber die elektromagnetische Kompatibilitat 89/336 und folgende Abanderungen.
Verordnung tiber Schwachstrom 73/23 und folgende Abanderungen.
Richtlinie 2000/14/EG zur Gerauschemission.
CONFORMITEITSVERKLARING
De firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) - Itali€, verklaart hierbij onder haar
verantwoording dat hierbovengenoemde produkten conform zijn aan:
- De Richtlijn van de Raad nr. 98/37/CE en latere veranderingen.
- De richtlijnen van de elektromagnetische overeenstemming 89/336 en latere veranderingen.
De richtlijnen voor lage druk 73/23 en latere veranderingen.
Richtlijn 2000/14/EG met betrekking tot geluidsemissie.
DECLARACION DE CONFORMIDAD
La Empresa DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY bajo su propia y exclusiva
responsabilidad declara que los productos anteriormente mencionados respetan:
- Las Directrices del Consejo n° 98/37/CE y sucesivas modificaciones.
- Directriz de la Compatibilidad electromagnética 89/336 y sucesivas modificaciones.
- Directriz Baja Tension 73/23 y sucesivas modificaciones.
- Directiva 2000/14/CE relativa a la emision acustica.
FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Bolaget DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALIEN - intygar pa eget ansvar att
ovannamnda produkter arienlighet med:
- Raédets direktiv nr. 98/37/CE och efterfoljande andringar.
- EMC-direktivet nr. 89/336 och efterféljande andringar.
- Lagspanningsdirektiv nr. 73/23 och efterféljande andrin.
- EU-direktiv 2000/14/EG om buller i miljon.

IT _ Nelcasodi elettropompe sprovviste di cavo, prevedere cavi di alimentazione tipo HO5 RN-F per uso
interno e tipo HO7 RN-F per uso esterno , completi di spina (EN60335-2-41).

FR _ Dansle cas d'électropompes dépourvues de cable, prévoir des cables d'alimentation type HO5 RN-
F pour usage a l'intérieur et type HO7 RN-F pour usage a I'extérieur, munis de fiche (EN60335-2-41).

GB _ In the case of electropumps without a cable, provide power cables type HO5 RN-F for internal use
and type HO7 RN-F for external use, complete with plug (EN60335-2-41).

DE _ Bei unverkabelten Elektropumpen sind Kabel des Typs H05 RN-F fiir Innenraume, und des Typs
HO7 RN-F fir AuBenraume, komplett mit Stecker zu verwenden (EN60335-2-41).

gebruik binnen en van hettype HO7 RN-F voor gebruik buiten te worden gebruikt (EN60335-2-41).

ES _ Sjla bomba no se suministra con cable, dotarla de cables de alimentacion tipo HO5 RN-F para el
empleo eninteriores y tipo HO7 RN-F para el uso exterior, con enchufe (EN60335-2-41).

SE _ om elpumpen inte &r utrustad med elkabel ska elkablar av typ HO5 RN-F for inomhusbruk och typ
HO7 RN-F foér utomhusbruk anvéndas. Elkablarna ska vara kompletta med stickkontakt (EN 60335-
2-41).

GR 3¢ TIEPITITWON TTOU 01 AVTAiEG OeV £X0UV KaAWDIO NAEKTPOBOTNONG, EQPOBIACTE TIG HE Eva KAAWDIO
TUTToU HO5 RN-F yia ecwtepikn xprion kai Tutrou HO7 RN-F yia utraiBpia xprion, KOPTTAE pe @Ig
(EN60335-2-41).

TR _ Kablosuz elektro pompalar halinde, dahili kullanimlar igin HO5 RN-F tipi ve harici kullanimlar igin HO7
RN-F tipi, fig ile komple (EN60335-2-41) besleme kablolarinin kullanimini 6ngoriniiz.

SK_ u Cerpadiel, ktoré nemaju elektricky kabel treba pouzit napajacie kable typu HO5 RN-F pre pouZitie v
interiéroch atypu HO7 RN-F pre pouZitie vonku so zastrékou (EN60335-2-41).

RU_ B cnyuae anektpoHacocos 6e3 kabensi npeycMoTpeTh kaberb 3nekTponuTaHns Tuna HO5
RN-F ans BHyTpeHHero wucnonb3oBaHus u tuna HO7 RN-F gns BHeLWHeEro ucnonb3oBaHus,
ocHalleHHble Bunkoi (EN60335-2-41).

LT Jeigu siurbliai gaunami be maitinimo kabeliy, vidaus naudojimui parinkite H05 RN-F, o iSorés
naudojimui HO7 RN-F tipo kabelius su kistukais (EN60335-2-41).

& o 9 Dl ypani cingh Al el g il gl Enall anli Al 3 -

539 3o syl Jlaaiwd HO7 RN-F ggilly SLalall Jlaaiwp HOS RN-F g4ill

NL . voor elektropompen zonder kabel, dienen voedingskabels met stekker van het type H05 RN-F voor

(EN60335-2-41) 51 Al oS Jung prals

utilizzando un cavo dello stesso tipo e avente la stessa terminazione.

cable du méme type et ayantla méme terminaison.

HO5 RN-F GB

the same type with the same ending.

H 07 RN'F DE_ zum eventuellen Auswechseln des Stromkabels ist ein Kabel desselben

Typs und mit demselben Kabelschuh zu verwenden.
type en met dezelfde steker worden gebruikt.

tipo y con lamisma terminacion.

anvandas.

KOAWDI0 Tou iBI0U TUTTOU Kall JE TOV iB10 aKPOSETN.

baska bir kablo kullanilarak yapilmalidir.

IT _ |a sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata
FR_ Le remplacement du cable d'alimentation doit étre effectué en utilisantun

The replacement of the power cable must be carried out using a cable of

NL_ voor de vervanging van de voedingskabel moet een kabel van hetzelfde
ES _ Para la sustitucion del cable de alimentacion se utilizara otro del mismo
SE _ vid byte av elkabeln ska samma typ av elkabel med samma stickkontakt
GR_ H QAVTIKATAOTOON ToU KaAwdiou NAEKTPOdATNONG TTPETTEN VA YivEl PE éva

TR Besleme kablosunun degistiriimesi, ayni tip ve ayni kutuplama sahibi

B
A IT _ La pompa lavora oltre i dati di targa.
IT _ Verificare che la pompa sia ben fissata. FR_ La pompe travaille en dépassant les
FR _ vérifier que la pompe est bien fixée. données de la plaque.
GB _ Checkthatthe pumpis firmly secured. GB_ The pump is working outside its plate data.
DE _ Kontrollieren, ob die Pumpe korrekt DE_ Der Betrieb der Pumpe Uberschreitet die
befestigtist. Daten des Typenschilds.
NL _ Controleer of de pomp goed bevestigd is. NL_ Het pompbedrijf overschrijdt de gegevens op
ES _ Verificar que labomba esté bien sujeta. het typeplaatje.
SE _ Kontrollera att elpumpen ar ordentligt ES _ La bomba supera los datos de la placa en su
fastsatt. trabajo.
GR_ BeBaiwbeite TTwg eival kaAd SE Elpumpen arbetar utéver markdata.
oTepewpévn N avtAia. GR_ H avrhia AEITOUPYET EKTOG TWV Opiwv TNG
TR Pompanin yerine iyi sabitlenmis TIVOKIDOG TEXVIKWV XOPOKTNPIOTIKWV.
oldugunu kontrol ediniz. TR Pompa, plaka verileri iistiinde calisiyor.
SK = Skontrolujte, &i je derpadlo spravne SK Cerpadlo prekracuje Udaje na Stitku.
upevnené. RU. Hacoc chyHKUMOHMPYET C NpeBbilueHeM
RU_ Mposepntb, 4t06bI Hacoc 6bin NPoYHO [AaHHbIX 3aBOACKON TabnnyKu.
3aKpenneH. LT - Siurblys dirba virSydamas gamyklingje
LT _ Patikrinti ar siurblys tinkamai siurblio duomeny lenteléje nurodytus
pritvirtintas. parametrus.
g Ldyia dsaall o e gasill - & Anglil 8 ygSaall cnlaglaill ayyally Jasi d3aall -
dialall
AHAQZH ZYMMOP®QIHE

H etaipeiac DAB PUMPS S.p.A Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY dnAwvel utrelBuva TTwg Ta
TTaPATTavVW TTPOIGVTA AVTATIOKPIVOTAl OTIG £§AG 0dNYiEG:
- Odnyia 98/37/EOK  Kal UETETTEITA TPOTTOTIOINTEIG.
- Odnyia 89/336/EOK trepi HAekTpOPayvNTIKAG ZUPBATOTNTAG KAl UETETTEITA TPOTTOTIOINCEIG.
- Odnyia 73/23/EOK Trepi XaunArg Taong Kai HETETTEITO TPOTTOTIOINTEIG.
- Odnyia 2000/14/EOK repi nxopUTTavong.
UYGUNLUK BEYANNAMESI
- Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - ITALY adresinde yerlesik DAB PUMPS S.p.A. Sirketi sadece kendi
sorumlulugu altinda s6zii gegen Uriinlerin asagidaki yonetmeliklere uygun oldugunu beyan etmektedir:
98/37/CE sayili Konsey Yénergesi ve daha sonraki degisiklikler.
89/336 sayili elektromanyetik Uygunluk Yonergesi ve daha sonraki degisiklikler.
73/23 sayili Algak Gerilim Yonergesi ve daha sonraki degisiklikler.
Ses seviyesine ilipkin 2000/14/CE Y6netmelidi.
PREHLASENIE O ZHODNOSTI
Firma DAB PUMPS S.p.A. Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY vyhlasuje na vlastni zodpovednost',
Ze menované vyrobky sa radia tymito smernicami:
- Smernica Rady 98/37/CE a nasledovné Upravy.
- Smernica Elektromagnetickej zlugitelnosti 89/336 a nasledovné Gpravy.
- Smernica Nizke Napatie 73/23 a nasledovné Upravy.
- Smernica 2000/14/CE o akustickych emisiach.
3ASBJIEHUE O COOTBETCTBUU
dupma DAB PUMPS s.p.a. Via Marco Polo, 14 Mestrino (PD) UTANTUA- noa cobeTBeHHY0
VCKIMIOYNTENIbHYI0 OTBETCTBEHHOCTL 3asiBMSET, YTO BbillleyKa3aHHble arperatbl COOTBETCTBYIOT:
Iupektree CoBeta 98/37/CE kacaTenbHO cOnMxeHns 3akoHoaaTensbCcTB [ocyaapcTs YneHoB
ESC B obnactu arperatoB v NOCMEAOLMM NonpaBkam.
[vpekTvBe 06 dnekTpomarHnTHoOM coBmecTumocTi 89/336 1 nocneayoLwmm nonpaskam.
[vpekTVBE 0 HU3KOM HanpsbkeHun 73/23 1 nocneayoLwyM nonpaskam.
[vpektrea 2000/14/CE no akycTUHECKOMY U3MYy4EHUIO.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Kompanija DAB Pumps s.p.a. Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) ITALIJA atsako, kad virSuje paminéti
gaminiai atitinka :
- Tarybos direktyva Nr. 98/37/CE bei pataisas.
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva Nr. 89/336 bei pataisas.
~ Zemos jtampos direktyva Nr. 73/23 bei pataisas.
- 2000/14/CE Direktyva triuk§mo skleidimui.
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obecnyxuBaHum.
LT

TR _ Elektro pompanin herhangi bir bakim igslemine gereksinimi yoktur.
SK _ Elektrické ¢erpadio nevyZaduje Ziadny druh Gdrzby.
RU . 3nektpoHacoc He Hyxpaetcs B KakoM-nvbo TexXHUYeckom

- Elektrinis siurblys nereikalauja jokiy aptarnavimo darby.
& liall e pgi 6¥ g ¥ Al <l Esaall -

EN60335-2-41

SK_ pri vymene napajacieho kablu tento musi byt nahradeny kablom toho

istého druhu a musi mat taku istd koncovku.

RU. 3amena kabens onekTponuTaHus [OMXHA NPOU3BOAUTLCS,
necnonb3ysa kaberb TOro e Tuna ¢ Takum xe pasbemMom.
LT _ Keiciant maitinimo kabelj turi bati parinktas to paties tipo ir antgalio

g

kabelis.
cenlleill Guaiyg g oill Guad o AT el Jlasiuly ally of i agatll elluall Joas -




